
СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 339/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 11 
Год газификации/реконструкции: 1967/2007

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 1,23,67,70,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 6,31,44,69,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 35, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 3,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 68,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 1,3,15,26,38,43,59,61,67,74,79,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 339/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№9, кв.№13, кв.№14, кв.№17, кв.№19, кв.№21,

кв.№27, кв.№31, кв.№34, кв.№35, кв.№37, кв.№42, кв.№43,

кв.№45, кв.№46, кв.№50, кв.№53, кв.№54, кв.№55, кв.№56,

кв.№58, кв.№62, кв.№64, кв.№66, кв.№68, кв.№69, кв.№73,

кв.№75, кв.№77, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 365/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 11 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1967/1995

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 100,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 99,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 99, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.83
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

Подключение газового прибора

кв.№ 86,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 100,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Внутридомовые нарушения

подъезд №1 Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№87, кв.№88, кв.№89, кв.№94, кв.№96, кв.№98, кв.№100,
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 365/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 20/17 
Год газификации/реконструкции: 1958/2000

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 34,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Подключение газового прибора

кв.№ 44,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
1

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№10, кв.№13, кв.№19, кв.№24, кв.№38, кв.№45,

кв.№46, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 21 
Год газификации/реконструкции: 1968/2007

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Подключение газового прибора

кв.№ 45,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 45,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№22, кв.№38, кв.№40, кв.№44, кв.№46,

кв.№47, кв.№51, кв.№56, кв.№57, кв.№58, кв.№59, кв.№60,

кв.№62, кв.№64, кв.№66, кв.№73, кв.№76, кв.№79, кв.№80, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 22/12 
Год газификации/реконструкции: 1957/1957

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 58,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 4,5,7,10,18,30,70,81,87,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 12,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 24,71,85,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 43,87, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 37,76,86,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 33,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
5

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 20,30,87,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 6,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 4,5,6,9,10,15,43,61,63,67,76,93,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 43,58,76,83,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 93,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 39,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 12,68,74,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 70,87,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№4, кв.№5, кв.№6, кв.№7, кв.№9, кв.№10,

кв.№14, кв.№16, кв.№17, кв.№18, кв.№20, кв.№22, кв.№23,

кв.№25, кв.№28, кв.№29, кв.№36, кв.№38, кв.№39, кв.№40,

кв.№41, кв.№42, кв.№46, кв.№47, кв.№50, кв.№58, кв.№59,

кв.№61, кв.№64, кв.№67, кв.№68, кв.№70, кв.№74, кв.№75,

кв.№77, кв.№80, кв.№82, кв.№83, кв.№85, кв.№88, кв.№89,

кв.№89а, кв.№93, кв.№96, кв.№97, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 23 
Год газификации/реконструкции: 1967/2007

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 52,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 74,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Подключение газового прибора

кв.№ 56,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
1

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 46,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
1

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№30, кв.№32, кв.№45, кв.№50, кв.№51, кв.№66, кв.№67,

кв.№71, кв.№73, кв.№75, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 360/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 25 
Год газификации/реконструкции: 1971/1971

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 2,3,10,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 8,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 4,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 19,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 9,15,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 7,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 3,15,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Представитель
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(подпись)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 360/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ 9,10,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 2,3,12,15,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 340/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 27 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 24,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
1

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 24,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
2

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 54,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

во всем доме

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№24, кв.№25, кв.№44, кв.№50, кв.№75, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 340/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 28/4 
Год газификации/реконструкции: 1958/2008

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 24,28,48,57,92,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 70,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 92,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 67,71,123,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 145,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 108,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 28,30,87,140,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 20, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.86
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 8,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 58,75,87,137,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 35,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
2

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 9,30,32,65,88,95,127,130,146,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 11,19,22,48,57,64,67,80,85,87,102,109,133,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 149,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№4, кв.№8, кв.№9, кв.№11, кв.№12, кв.№19,

кв.№31, кв.№32, кв.№34, кв.№36, кв.№48, кв.№49, кв.№52,

кв.№54, кв.№57, кв.№59, кв.№60, кв.№61, кв.№62, кв.№63,

кв.№64, кв.№67, кв.№69, кв.№72, кв.№75, кв.№77, кв.№79,

кв.№80, кв.№81, кв.№83, кв.№84, кв.№88, кв.№91, кв.№96,

кв.№98, кв.№104, кв.№105, кв.№107, кв.№110, кв.№114,

кв.№115, кв.№119, кв.№123, кв.№124, кв.№127, кв.№128,

кв.№131, кв.№133, кв.№136, кв.№137, кв.№138, кв.№139,

кв.№140, кв.№141, кв.№142, кв.№143, кв.№144, кв.№145,

кв.№149, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 353/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 28/6 
Год газификации/реконструкции: 1957/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 2,141,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 127,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 29,80,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 140,149,160,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
4

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 168,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 63,66,81,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 353/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 3,4,7,15,17,23,36,38,65,80,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 29,45,115,133,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 139,165,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
5

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 139,165,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 2,91,96,104,109,121,125, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 144, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.168 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 29,77,115,133,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
9

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 114,125,157,167,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
10 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 9,32,78,138,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
11

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 139,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
12

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 15,22,55,75,92,96,108,126,150,165,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
13

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 7,14,15,21,22,36,44,45,76,80,137,139,150,163,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 353/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 102,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 133,

Гибкая подводка недоступна для обслуживания (за фальшстеной,

замурована в стену, проложена в коробе, заставлена мебелью и

т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к гибкой подводке

для ее обслуживания и ремонта

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 101,127,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 126,129,134,137,142,159,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

1,4,5,7,13,14,17,25,28,31,36,43,44,45,53,56,57,66,70,74,76,80,

81,83,84,104,108,112,114,115,124,133,148,150,152,155,156,16

0,168,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 9,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 353/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№19, кв.№23, кв.№24, кв.№25, кв.№33, кв.№34, кв.№35,

кв.№38, кв.№39, кв.№41, кв.№49, кв.№50, кв.№55, кв.№60,

кв.№61, кв.№65, кв.№67, кв.№68, кв.№70, кв.№71, кв.№86,

кв.№94, кв.№101, кв.№102, кв.№105, кв.№107, кв.№115,

кв.№120, кв.№121, кв.№122, кв.№126, кв.№132, кв.№135,

кв.№136, кв.№147, кв.№153, кв.№155, кв.№165, кв.№168, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 349/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 29 
Год газификации/реконструкции: 1966/2005

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 14,19,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 17, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.81
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 17,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
2

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 15,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 349/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 6,8,10,12,13,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№9, кв.№12, кв.№13, кв.№14, кв.№20, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 3 
Год газификации/реконструкции: 1971/1971

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 15,27, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.161 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 5,29,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
2

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№5, кв.№8, кв.№13, кв.№15, кв.№16, кв.№19,

кв.№20, кв.№21, кв.№22, кв.№23, кв.№24, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 30 
Год газификации/реконструкции: 1955/2004

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 30,35,66,72,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 48,58,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 48,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 74,75, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 18,38,58,61,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 8,25,29,31,34,55,59,77,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Подключение газового прибора

кв.№ 66,69,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 80,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 35,40,46,61,63,72,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 18,22,24,25,26,29,31,38,48,52,62,69,82,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 13,49,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№5, кв.№6, кв.№9, кв.№10, кв.№13, кв.№15,

кв.№16, кв.№18, кв.№21, кв.№36, кв.№39, кв.№42, кв.№44,

кв.№45, кв.№46, кв.№49, кв.№54, кв.№55, кв.№60, кв.№63,

кв.№65, кв.№72, кв.№74, кв.№75, кв.№80, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 366/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 31 
Год газификации/реконструкции: 1969/1969

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 14, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.161 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№6, кв.№7, кв.№8, кв.№9, кв.№12, кв.№19,

кв.№20, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 355/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 35 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 19,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 16,19,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 11,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 11,19,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 16,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 16,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 355/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 16,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 11,16,19,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№6, кв.№8, кв.№9, кв.№13, кв.№15, кв.№17,

кв.№18, кв.№19, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 37 
Год газификации/реконструкции: 1967/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 5,13,18,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 5,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 15,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 5,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№7, кв.№11, кв.№12, кв.№13,

кв.№15, кв.№16, кв.№18, кв.№20, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 379/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 47 
Год газификации/реконструкции: 1955/2004

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 20,40,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 39,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 21,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 24,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 4,20,21,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 21,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 8,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 379/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ 26,28,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 11,15,19,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, кв.№5, кв.№7, кв.№8, кв.№11, кв.№12,

кв.№13, кв.№15, кв.№16, кв.№18, кв.№20, кв.№23, кв.№29,

кв.№30, кв.№32, кв.№40, кв.№42, кв.№43, кв.№48, кв.№49,

кв.№51, кв.№52, кв.№53, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 49/1 
Год газификации/реконструкции: 1956/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 122,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 49,90,112,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 61,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 16,42,90,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 14,17,44,95,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 40, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации
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АО"МОСГАЗ"
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 24,48,68,74,90,91,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 14,59,68,95, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.86
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 68,70,76,95,114,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 32,55,109,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 87,95,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 100,132,
ЭМК в газовой плите не исправен: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт газового прибора или заменить его на

новый силами специализированной организации. Пользоваться

газовым прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 44,66,81,86,95,97,113,135,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 48,64,129,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
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(подпись)

Ковязин И.Е.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 49,100,123,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№5, кв.№7, кв.№8, кв.№10, кв.№14, кв.№15,

кв.№17, кв.№23, кв.№24, кв.№30, кв.№32, кв.№34, кв.№39,

кв.№40, кв.№45, кв.№46, кв.№50, кв.№54, кв.№55, кв.№56,

кв.№63, кв.№68, кв.№70, кв.№71, кв.№77, кв.№79, кв.№80,

кв.№87, кв.№88, кв.№89, кв.№90, кв.№98, кв.№105,

кв.№107, кв.№108, кв.№111, кв.№118, кв.№119, кв.№120,

кв.№122, кв.№124, кв.№130, кв.№132, кв.№133, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 341/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 5 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 22,51,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 48,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 31,49,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 31,49,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 3,4,6,9,13,18,19,20,21,24,26,28,30,32,33,39,42,45,46,48, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 11,15,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,15,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 341/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 28,
Футляр заделан не по ТУ: ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП

42-101-2003 п 10.213 10.214
7 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 5,30,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 11,27,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 1,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 15,

Газовая плита подключена на несколько гибких подводок

(разъемные соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Обеспечить подключение газовой плиты на гибкую подводку

большей длины или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки силами специализированной организации

кв.№ 48,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
2

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 6,38,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
3

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 15,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 28,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
5

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 21,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 341/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 1,7,12,20,33,40,46,50,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 3,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№3, кв.№5, кв.№6, кв.№9, кв.№13, кв.№14,

кв.№16, кв.№17, кв.№18, кв.№25, кв.№26, кв.№31, кв.№33,

кв.№34, кв.№35, кв.№42, кв.№43, кв.№44, кв.№47, кв.№49, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Авиамоторная улица дом 51 
Год газификации/реконструкции: 1961/2000

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 7,13,14,18,45,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 14,
Кухня переоборудована в ванную комнату: ПП-758 от 02.11.2004

п. 4.2.2, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

проектом газификации

кв.№ 5,37,58,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 1,7,24,36,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 17,55,67,72,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 67,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 24,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 8,9,13,14,21,27,28,30,40,41,43,70,79, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 15,17,55,75,77,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 48,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
7

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 8,9,14,21,24,25,35,38,63,70,74,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 1,29,45,63,68,73,74,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 48,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 1,2,29,37,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 37,78,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 60,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 1,6,7,8,18,19,24,35,36,53,67,72,73,78,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 38,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№10, кв.№11, кв.№17, кв.№19, кв.№22, кв.№30, кв.№34,

кв.№35, кв.№39, кв.№40, кв.№41, кв.№47, кв.№50, кв.№55,

кв.№62, кв.№63, кв.№64, кв.№66, кв.№67, кв.№71, кв.№74,

кв.№76, кв.№78, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 366/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Боровая улица дом 10 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1968/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 9,40,67,68,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
1

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 2,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
2

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 59,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 20,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 84,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
3

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№7, кв.№8, кв.№12, кв.№14, кв.№16, кв.№18,

кв.№19, кв.№20, кв.№22, кв.№23, кв.№24, кв.№25, кв.№28,

кв.№29, кв.№30, кв.№31, кв.№36, кв.№37, кв.№38, кв.№39,

кв.№41, кв.№42, кв.№43, кв.№50, кв.№59, кв.№62, кв.№68,

кв.№75, кв.№77, кв.№79, кв.№81, кв.№86, кв.№87, кв.№88,

кв.№91, кв.№94, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 366/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Боровая улица дом 10 корпус 2 
Год газификации/реконструкции: 1968/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 148,150,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 191,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 193,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 143,153,162,170,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 125,139,165,173,181,187,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 193,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 150,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 135,150,178,187,193,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 148,150,160,174,190,191,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 99,125,126,137,158,194,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 157,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
2

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

кв.№ 186,195,
Гибкая подводка соприкасается с электроприборами: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электроприборы на расстояние не менее 400 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или установить гибкую

подводку, обладающую термостойкостью не ниже 120 градусов

с дополнительным ПВХ покрытием силами

специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 178,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№

100,105,107,111,114,118,128,129,135,137,142,144,148,159,16

6,173,177,195,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 149,169,171,180,192,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 158,193,
Отсутствует диэлектрическая вставка на опуске перед газовой

плитой: СП 42-101-2003 п.6.4 
2

Предусмотреть установку диэлектрической вставки при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№103, кв.№106, кв.№108, кв.№110, кв.№112, кв.№113,

кв.№114, кв.№115, кв.№116, кв.№121, кв.№123, кв.№124,

кв.№126, кв.№129, кв.№133, кв.№139, кв.№146, кв.№152,

кв.№154, кв.№163, кв.№164, кв.№167, кв.№168, кв.№172,

кв.№174, кв.№176, кв.№179, кв.№180, кв.№182, кв.№184,

кв.№185, кв.№186, кв.№191, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 372/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Боровая улица дом 12 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 10,46,60,66,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 79,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 14,45,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 16,43,44,93,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 3,12,18,37,41,53,60,63,65,66,73, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 94, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 15,18,53,56,58,61,76,85,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 27,79,85,93,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 372/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 22,42,68,85,93,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 94, Гибкая подводка подлежит замене2
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 63,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 5,14,21,22,34,52,53,54,58,60,61,72,85,93,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 16,33,37,41,55,65,73,81,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 372/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№5, кв.№8, кв.№10, кв.№13, кв.№16, кв.№27, кв.№28,

кв.№29, кв.№32, кв.№35, кв.№36, кв.№38, кв.№40, кв.№41,

кв.№42, кв.№43, кв.№45, кв.№46, кв.№50, кв.№53, кв.№54,

кв.№55, кв.№58, кв.№59, кв.№60, кв.№61, кв.№63, кв.№66,

кв.№67, кв.№68, кв.№69, кв.№76, кв.№78, кв.№79, кв.№81,

кв.№82, кв.№84, кв.№85, кв.№87, кв.№88, кв.№93, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 366/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Боровая улица дом 14 
Год газификации/реконструкции: 1977/1977

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 61,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 62,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 3,9,20,28,32,38,50,62,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 41,59,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 69,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 3,9,34,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 366/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 4,12,15,29,35,41,55,61,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 4,12,29,35,41,55,61,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 3,4,5,10,12,20,32,35,37,38,45,49,50,55,65,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№6, кв.№9, кв.№15, кв.№16, кв.№22, кв.№27,

кв.№33, кв.№36, кв.№39, кв.№40, кв.№47, кв.№51, кв.№54,

кв.№61, кв.№64, кв.№66, кв.№68, кв.№69, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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Николаевна
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 366/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 357/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Боровая улица дом 16 
Год газификации/реконструкции: 1969/1969

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 2,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 53,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 2,46,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 23,93,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 90,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 12,18,29,31,32,34,40,41,43,47,55,63,66,70,74,84,86, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 7,46,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 357/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 70, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.86
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 11,84,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
7 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 2,11,20,33,43,63,64,68,81,84,91,93,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 2,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 24,45,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 13,19,24,45,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 33,57,82,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 14,76,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
3

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 64,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 357/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№

7,11,13,21,23,26,27,32,33,40,45,46,53,55,59,62,63,68,71,79,85,

89,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 43,49,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

подъезд № 1 Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№6, кв.№9, кв.№10, кв.№11, кв.№21, кв.№26,

кв.№30, кв.№35, кв.№36, кв.№38, кв.№49, кв.№55, кв.№57,

кв.№60, кв.№67, кв.№71, кв.№76, кв.№77, кв.№83, кв.№84,

кв.№86, кв.№87, кв.№88, кв.№91, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации
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07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 357/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Боровая улица дом 4 
Год газификации/реконструкции: 1957/1996

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 18,60,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 4,31,39,55,59,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 10,14,18,22,25,32,45,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 36,47,52,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 20, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 17,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 3,4,13,30,39,44,45,51,52,53,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 9,17,52,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 55,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 20,44,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 9,14,16,41,46,48,52,55,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№6, кв.№7, кв.№11, кв.№13, кв.№14, кв.№16,

кв.№17, кв.№22, кв.№25, кв.№29, кв.№30, кв.№35, кв.№39,

кв.№42, кв.№45, кв.№46, кв.№51, кв.№52, кв.№53, кв.№57, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 369/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Волочаевская улица дом 17А 
Год газификации/реконструкции: 1951/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Подключение газового прибора

кв.№ 10,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№6, кв.№10, кв.№11, кв.№12, кв.№13, кв.№14,

кв.№15, кв.№17, кв.№18, кв.№26, кв.№28, кв.№30, кв.№31,

кв.№36, кв.№39, кв.№40, кв.№41, кв.№42, кв.№47, кв.№48,

кв.№52, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 372/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Волочаевская улица дом 40 корпус 2 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 2,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 2,9,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 2,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 2,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Система дымоудаления

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 372/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 2,
ЖСТ недоступны для осмотра (проходят за навесным потолком):

Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3, СП 2.13130.2020 п. 5.2.6
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к ЖСТ.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 373/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Волочаевская улица дом 40 корпус 9 
Год газификации/реконструкции: 1949/2003

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ 4,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 10,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№12, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 373/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 374/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Волочаевская улица дом 40А 
Год газификации/реконструкции: 1948/1948

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 6,17,20,24,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 34,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 51,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 1,6,12,28,32,41,56,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 374/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 39,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Система дымоудаления

кв.№ 13,
Отсутствует крышка кармана дымохода: ПП-758 от 02.011.2004

п.5.11.2; СП 42-101-2003 Г.12
1

В карман для чистки дымохода установить герметичную

крышку (заглушку). Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№5, кв.№6, кв.№8, кв.№13, кв.№17, кв.№19,

кв.№20, кв.№32, кв.№33, кв.№34, кв.№38, кв.№39, кв.№43,

кв.№44, кв.№47, кв.№48, кв.№51, кв.№52, кв.№56, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 370/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Волочаевская улица дом 40Б 
Год газификации/реконструкции: 1951/2004

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 1,3,

Отсутствует подрез в двери газифицированного помещения:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.41, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.4.21
1

Обеспечить в нижней части двери или стены, выходящей в

смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом

с живым сечением не менее 0,02 кв.м. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Подключение газового прибора

кв.№ 19,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 24,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
2

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 19,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 370/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№7, кв.№17, кв.№18, кв.№19, кв.№24, кв.№26,

кв.№27, кв.№28, кв.№29, кв.№41, кв.№44, кв.№47, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Госпитальный Вал улица дом 10/12 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 22,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 26,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 5,36,41,60,65,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 67,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 16,62,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 16,30,62,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 30,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 66,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 15,17,20,22,23,24,30,34,43,60,65,67,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№11, кв.№16, кв.№17, кв.№20, кв.№22, кв.№27,

кв.№30, кв.№31, кв.№32, кв.№36, кв.№37, кв.№42, кв.№44,

кв.№45, кв.№50, кв.№56, кв.№57, кв.№59, кв.№61, кв.№62,

кв.№65, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 373/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Госпитальный Вал улица дом 16/2 
Год газификации/реконструкции: 1961/1961

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 41,49,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 10,41,52,59,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 11,12,17,18,25,28,32,46,47,50,51,60,61,62,66,68,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 5,39,45,65,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Подключение газового прибора

кв.№ 41,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 373/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 25,49,68,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№4, кв.№7, кв.№8, кв.№10, кв.№11, кв.№12,

кв.№13, кв.№14, кв.№15, кв.№16, кв.№17, кв.№19, кв.№20,

кв.№22, кв.№23, кв.№24, кв.№26, кв.№32, кв.№34, кв.№36,

кв.№37, кв.№40, кв.№43, кв.№44, кв.№45, кв.№46, кв.№47,

кв.№50, кв.№51, кв.№54, кв.№56, кв.№59, кв.№63, кв.№65,

кв.№66, кв.№68, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 395/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Госпитальный Вал улица дом 18/1 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 22,42,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 2,21,38,51,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 60,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 5,8,19,41,42,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 6,17,18,21,28,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 395/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 29,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,11,16,21,32,35,56,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
5

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 2,15,31,44,63, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 24, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 15,21,24,56,58,66,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 2,5,7,10,11,24,31,34,35,36,38,39,41,44,52,53,56,58,60,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 24,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 28,56,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 13,36,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 41,
Гибкая подводка соприкасается с электроприборами: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электроприборы на расстояние не менее 400 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или установить гибкую

подводку, обладающую термостойкостью не ниже 120 градусов

с дополнительным ПВХ покрытием силами

специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 9,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 395/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 53,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 13,16,17,19,28,32,39,40,47,51,52,60,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№8, кв.№16, кв.№19, кв.№31, кв.№36, кв.№38, кв.№40,

кв.№44, кв.№46, кв.№60, кв.№63, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Госпитальный Вал улица дом 22/2 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 43,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 8,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,5,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 18,25,34,42,52,66,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 18,42,52,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 42,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 17,36,37,40,63,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,5,6,8,11,12,22,23,25,27,39,47,49,52,54,59,65,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№10, кв.№11, кв.№12, кв.№13, кв.№14, кв.№15,

кв.№19, кв.№24, кв.№25, кв.№34, кв.№35, кв.№53, кв.№54,

кв.№56, кв.№60, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 374/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Госпитальный Вал улица дом 8/1 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 10,25,32,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 3,49,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 6,7,19,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 6,11,20,28,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
2

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 33,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 59,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 374/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 4,16,20,24,29,33,58,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№5, кв.№9, кв.№10, кв.№13, кв.№15, кв.№19,

кв.№20, кв.№25, кв.№28, кв.№32, кв.№35, кв.№42, кв.№43,

кв.№44, кв.№45, кв.№46, кв.№48, кв.№51, кв.№53, кв.№54,

кв.№55, кв.№56, кв.№57, кв.№58, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 391/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Душинская улица дом 12/19 
Год газификации/реконструкции: 1969/1969

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 23,57,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 7,12,13,20,23,27,53,57,59,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 6,10,43,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 23,27,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 43,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 19,31,33,55,56, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 1,17,33,43, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 391/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 10,20,23,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 9,10,12,22,43,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
7

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 20,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 43,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 6,9,11,20,31,43,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 9,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
1

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 19,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
2

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 27,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 391/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 1,7,22,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 33,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№6, кв.№9, кв.№10, кв.№12, кв.№15, кв.№21,

кв.№25, кв.№29, кв.№31, кв.№36, кв.№37, кв.№38, кв.№40,

кв.№41, кв.№42, кв.№46, кв.№47, кв.№48, кв.№49, кв.№51,

кв.№52, кв.№53, кв.№55, кв.№56, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 374/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Душинская улица дом 18 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 65,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 13,20,24,35,39,40,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 4,29,32,89,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,23,53,63,67,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 34,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 34,74, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 70,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 374/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 13,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 2,10,25,44,52,65,67,69,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
7

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 1,4,5,8,9,20,35,47,53,55,68,71,80,89,112,128,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 20,55,72,96,114,118,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 2,5,13,44,52,67,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 73,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 17,23,24,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
4

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 102,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

1,12,13,23,25,37,39,40,44,54,56,59,60,63,71,72,88,89,96,108,1

16,117,118,129,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции
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АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 374/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 2,27,50,53,57,75,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

подъезд №1,2,3,4, Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№5, кв.№8, кв.№9, кв.№11, кв.№15, кв.№16,

кв.№18, кв.№19, кв.№22, кв.№25, кв.№26, кв.№27, кв.№28,

кв.№31, кв.№32, кв.№33, кв.№35, кв.№36, кв.№38, кв.№40,

кв.№42, кв.№43, кв.№44, кв.№48, кв.№49, кв.№50, кв.№64,

кв.№65, кв.№66, кв.№69, кв.№74, кв.№75, кв.№76, кв.№77,

кв.№78, кв.№80, кв.№81, кв.№82, кв.№84, кв.№89, кв.№90,

кв.№91, кв.№93, кв.№100, кв.№104, кв.№105, кв.№107,

кв.№108, кв.№122, кв.№123, кв.№124, кв.№126, кв.№127, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Душинская улица дом 18 корпус 2 
Год газификации/реконструкции: 1952/2004

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 6,20,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 14,32,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

кв.№ 2,11,17,20,36,

Отсутствует подрез в двери газифицированного помещения:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.41, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.4.21
3

Обеспечить в нижней части двери или стены, выходящей в

смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом

с живым сечением не менее 0,02 кв.м. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 19,36,38,39,40,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 19,36,40,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 2,19,32,39,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 39,40,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 2,15,17,23,39,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 20,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
2

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 13,28,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 9,11,15,20,24,27,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Система дымоудаления

кв.№ 6,10,13,17,20,39,
ЖСТ недоступны для осмотра (проходят за навесным потолком):

Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3, СП 2.13130.2020 п. 5.2.6
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к ЖСТ.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 10,17,20,

Карман чистки дымохода недоступен (заделан, заклеен, за

мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3, ПП-758 от

02.011.2004 п. 5.11.2
2

Обеспечить доступ к карману чистки дымохода, установить в

него герметичную крышку (заглушку)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№7, кв.№8, кв.№9, кв.№10, кв.№12, кв.№17,

кв.№19, кв.№23, кв.№24, кв.№25, кв.№26, кв.№27, кв.№28,

кв.№30, кв.№32, кв.№33, кв.№36, кв.№38, кв.№39, кв.№40, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Душинская улица дом 20 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 13,31,44,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 46,48,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 13,31,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 48,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 11,13,24,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 31,38,45,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 12,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 6,8,10,31,32,44,45,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№6, кв.№9, кв.№10, кв.№14, кв.№15, кв.№16,

кв.№23, кв.№25, кв.№26, кв.№27, кв.№28, кв.№45, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 385/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Душинская улица дом 4 
Год газификации/реконструкции: 1969/1969

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 8,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 12,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 12,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 6,7,8,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 7,14,15,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 14,15,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 385/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 8,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 10,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 12,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№7, кв.№9, кв.№12, кв.№13, кв.№14, кв.№15, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 385/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Душинская улица дом 6 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 46,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 47,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 31,47,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 24,26,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 14,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 32,46,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 385/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ 7,18,25,29,32,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№5, кв.№6, кв.№10, кв.№11, кв.№12,

кв.№13, кв.№14, кв.№15, кв.№17, кв.№18, кв.№23, кв.№24,

кв.№25, кв.№26, кв.№27, кв.№28, кв.№29, кв.№30, кв.№32,

кв.№34, кв.№37, кв.№39, кв.№46, кв.№47, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 396/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Золоторожский проезд дом 2 
Год газификации/реконструкции: 1959/1959

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 8,13,

Отсутствует подрез в двери газифицированного помещения:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.41, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.4.21
1

Обеспечить в нижней части двери или стены, выходящей в

смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом

с живым сечением не менее 0,02 кв.м. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 8,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 8,13,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 7,9,12,17,19,20,36,39, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 13,31, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 8,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 396/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 13,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Подключение газового прибора

кв.№ 7,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 11,12,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 40,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Система дымоудаления

кв.№ 40,
ЖСТ недоступны для осмотра (проходят за навесным потолком):

Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3, СП 2.13130.2020 п. 5.2.6
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к ЖСТ.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 396/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№3, кв.№7, кв.№8, кв.№9, кв.№12, кв.№13, кв.№20,

кв.№22, кв.№25, кв.№28, кв.№31, кв.№35, кв.№36, кв.№37,

кв.№40, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 370/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Золоторожский проезд дом 2 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1948/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ 1,9,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Золоторожский проезд дом 4 
Год газификации/реконструкции: 1956/2006

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 2,3,11,20,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

кв.№ 20,

Отсутствует подрез в двери газифицированного помещения:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.41, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.4.21
2

Обеспечить в нижней части двери или стены, выходящей в

смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом

с живым сечением не менее 0,02 кв.м. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 2,11,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 10,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 2,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 10,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Система вентиляции

кв.№ 2,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 44,50,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Система дымоудаления

кв.№ 24,28, ЖСТ неокрашены: ПП-758 от 02.011.2004 п. 5.11.11 Окрасить ЖСТ огнестойким лаком

кв.№ 44,
ЖСТ недоступны для осмотра (проходят за навесным потолком):

Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3, СП 2.13130.2020 п. 5.2.6
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к ЖСТ.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№6, кв.№8, кв.№10, кв.№13, кв.№15, кв.№16,

кв.№17, кв.№19, кв.№20, кв.№21, кв.№24, кв.№28, кв.№34,

кв.№35, кв.№42, кв.№46, кв.№48, кв.№49, кв.№50, кв.№52,

кв.№55, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 369/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Княжекозловский переулок дом 6 
Год газификации/реконструкции: 1965/1965

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 3,70,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 42,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 4,17,22,27,37,77,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 42,44,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 39,53,71,77,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 369/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 4,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 6,7,9,12,13,17,19,27,30,34,36,44,48,51,54,56,64,71,74,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№5, кв.№6, кв.№10, кв.№12, кв.№20, кв.№23,

кв.№25, кв.№31, кв.№32, кв.№37, кв.№38, кв.№40, кв.№41,

кв.№44, кв.№46, кв.№47, кв.№48, кв.№49, кв.№51, кв.№52,

кв.№53, кв.№58, кв.№61, кв.№69, кв.№79, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Княжекозловский переулок дом 8/16 
Год газификации/реконструкции: 1966/1966

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 68,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 15,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 37,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 42,55,61, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 15,50,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 13,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 17,50,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 15,50,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

кв.№ 69,
Отсутствует диэлектрическая вставка на опуске перед газовой

плитой: СП 42-101-2003 п.6.4 
4

Предусмотреть установку диэлектрической вставки при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№2, кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№8, кв.№9, кв.№11, кв.№13,

кв.№14, кв.№15, кв.№16, кв.№17, кв.№19, кв.№21, кв.№22,

кв.№24, кв.№26, кв.№27, кв.№29, кв.№30, кв.№31, кв.№32,

кв.№33, кв.№37, кв.№40, кв.№41, кв.№43, кв.№48, кв.№51,

кв.№52, кв.№54, кв.№55, кв.№56, кв.№57, кв.№61, кв.№62,

кв.№65, кв.№67, кв.№68, кв.№71, кв.№72, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 366/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 10 
Год газификации/реконструкции: 1961/2020

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 64,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 13,27,32,81,95,102,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 22,37,104,115,118,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 103,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 66,104,111,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 71,111,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 366/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 13,73,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

2,5,7,10,14,15,22,25,33,38,39,45,54,74,81,95,98,99,102,104,11

1,112,118,120,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№6, кв.№8, кв.№14, кв.№15, кв.№18, кв.№28,

кв.№29, кв.№31, кв.№37, кв.№38, кв.№46, кв.№47, кв.№50,

кв.№56, кв.№61, кв.№62, кв.№63, кв.№67, кв.№70, кв.№75,

кв.№82, кв.№83, кв.№84, кв.№85, кв.№94, кв.№107,

кв.№109, кв.№116, кв.№119, кв.№120, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 12 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1949/1997

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 25,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 5,32, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.161 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 1,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
2

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 1,10,14,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 3,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 2,5,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
1

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 6,15,28,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
1

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№3, кв.№5, кв.№6, кв.№10, кв.№11,

кв.№13, кв.№15, кв.№17, кв.№18, кв.№22, кв.№32, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 12 корпус 2 
Год газификации/реконструкции: 1949/1949

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 6,12,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 30,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,5,6,11,13,23,29,30,31,32, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.162 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 6,16,23,24,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 16,23,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 17,21,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 21,
Гибкая подводка проложена в зоне нагрева: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.7
3

Обеспечить прокладку гибкой подводки в местах, которые не

будут омываться продуктами сгорания или предусмотреть

защитный экран

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ 32,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 7,11,15,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 19,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Система дымоудаления

кв.№ 17,
ЖСТ установлены с нарушениями: ПП-758 от 02.011.2004 п 4.2.4,

п. 5.11.1; СП 42-101-2003 Г.12, 13, 14      
1

Смонтировать ЖСТ согласно нормативным требованиям

силами специализированной организации. Пользоваться

газовым прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутридомовые нарушения

подьезд: №1,№2,№3,№4 Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№5, кв.№7, кв.№10, кв.№11, кв.№12, кв.№19, кв.№21,

кв.№22, кв.№26, кв.№27, кв.№30, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 380/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 12 корпус 3 
Год газификации/реконструкции: 1949/1949

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 36,37,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 49,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Внутридомовые нарушения

в подъездах
Газопровод смонтирован с многочисленными резьбовыми

соединениями: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Выполнить работы по капитальному или текущему ремонту

внутридомовой системы газоснабжения

подъезды 1, 2, 3, 4 Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)2
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
3

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 380/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№33, кв.№34, кв.№35, кв.№40, кв.№47, кв.№48, кв.№49,

кв.№61, кв.№62, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 12 корпус 4 
Год газификации/реконструкции: 1948/1999

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 23,25,29, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.161 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 2,9,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Система вентиляции

кв.№ 15,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
1

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№6, кв.№9, кв.№13,

кв.№15, кв.№16, кв.№18, кв.№20, кв.№23, кв.№25, кв.№28,

кв.№29, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 16 
Год газификации/реконструкции: 1957/2005

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 4,11,31,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 7,34,48,64,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 22,25,30,33,38,39,68,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 30,47,66,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 21,27,38,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 25,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d
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(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 60, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 5,
Газопровод проложен по жилому помещению: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.6
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Эксплуатация газопровода в жилом помещении

ЗАПРЕЩЕНА

кв.№ 12,20,27,31,35,38,55,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 15,22,25,30,32,49,61,65,68,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 30,61,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 15,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
2

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 1,5,64,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

7,9,11,12,15,25,27,28,30,33,34,38,39,46,48,55,57,61,63,65,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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07.11.23 14:46 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 43,66,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№4, кв.№8, кв.№10, кв.№11, кв.№14, кв.№15,

кв.№20, кв.№23, кв.№27, кв.№30, кв.№31, кв.№36, кв.№40,

кв.№41, кв.№43, кв.№47, кв.№49, кв.№54, кв.№55, кв.№58,

кв.№61, кв.№66, кв.№68, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 377/3,376/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 16Б 
Год газификации/реконструкции: 1959/2006

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 77,108,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 77,163,164,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 34,67,75,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 175,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 36, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 12,175,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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15.11.23 18:53 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 377/3,376/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 189,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 135,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 134,171,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

33,34,54,56,65,83,94,95,102,103,114,126,130,146,172,177,195,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 377/3,376/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№1, кв.№2, кв.№4, кв.№7, кв.№8, кв.№13, кв.№15,

кв.№17, кв.№18, кв.№21, кв.№25, кв.№26, кв.№27, кв.№28,

кв.№29, кв.№30, кв.№33, кв.№35, кв.№36, кв.№37, кв.№38,

кв.№39, кв.№41, кв.№42, кв.№43, кв.№45, кв.№49, кв.№50,

кв.№52, кв.№53, кв.№54, кв.№55, кв.№57, кв.№60, кв.№61,

кв.№64, кв.№65, кв.№67, кв.№74, кв.№78, кв.№82, кв.№84,

кв.№85, кв.№90, кв.№91, кв.№92, кв.№93, кв.№102,

кв.№104, кв.№105, кв.№106, кв.№111, кв.№116, кв.№124,

кв.№127, кв.№129, кв.№133, кв.№137, кв.№138, кв.№140,

кв.№142, кв.№145, кв.№147, кв.№153, кв.№158, кв.№159,

кв.№160, кв.№161, кв.№162, кв.№165, кв.№170, кв.№171,

кв.№173, кв.№174, кв.№178, кв.№183, кв.№186, кв.№190,

кв.№191, кв.№192, кв.№193, кв.№200, кв.№208, кв.№210,

кв.№216, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 19 
Год газификации/реконструкции: 1957/2005

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 50,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 5,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 36,38,65,83,94,102,115,120,128,133,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 23,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
4

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 16,21,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 29,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 1,41,137, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 27,36,38,107,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 21,71,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 29,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 29,

Газовая плита подключена на несколько гибких подводок

(разъемные соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Обеспечить подключение газовой плиты на гибкую подводку

большей длины или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки силами специализированной организации

кв.№ 10,31,74,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
2

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 73,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 13,50,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

16,21,22,24,27,30,31,36,38,46,49,57,61,65,74,76,79,102,107,10

9,111,115,120,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 34,66,112,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№3, кв.№6, кв.№8, кв.№9, кв.№10, кв.№13,

кв.№18, кв.№19, кв.№20, кв.№21, кв.№22, кв.№26, кв.№27,

кв.№29, кв.№30, кв.№31, кв.№32, кв.№37, кв.№39, кв.№42,

кв.№44, кв.№45, кв.№47, кв.№48, кв.№49, кв.№50, кв.№53,

кв.№55, кв.№58, кв.№59, кв.№60, кв.№62, кв.№63, кв.№66,

кв.№68, кв.№70, кв.№71, кв.№79, кв.№84, кв.№101,

кв.№102, кв.№110, кв.№112, кв.№120, кв.№131, кв.№137, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 371/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 2 строение 1 
Год газификации/реконструкции: 1961/1994

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 40,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 38,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 36,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 30,38,40,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
4

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 1,11,15,26,27,40,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 17,22,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 371/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 10, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.83
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 16,
Посторонние предметы на газопроводе: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.20
4 Требуется освободить газопровод от посторонних предметов

кв.№ 33,34,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 10,20,35,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 3,5,6,13,17,20,23,27,30,31,35,36,40,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 6,11,33,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 5,33,34,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 38,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 9,10,11,22,23,25,29,36,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 371/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутридомовые нарушения

на "перекидки"
Газопровод смонтирован с многочисленными резьбовыми

соединениями: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Выполнить работы по капитальному или текущему ремонту

внутридомовой системы газоснабжения

Подъезд №2 Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)2
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, кв.№7, кв.№10, кв.№13, кв.№15, кв.№16,

кв.№17, кв.№19, кв.№20, кв.№24, кв.№25, кв.№30, кв.№31,

кв.№32, кв.№35, кв.№37, кв.№38, кв.№41, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 404/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 2 строение 2 
Год газификации/реконструкции: 1961/1994

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 14,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 22,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 25,30,37,38,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 2,3,6,7,16,21,22,24,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 18,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 4,18, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 3,4,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 3,6,7,10,12,14,19,21,25,30,34,39,40,45,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 404/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 2,8,19,29,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Подключение газового прибора

кв.№ 2,30,31,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 3,10,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
2

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 10,16,19,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 6,29,45,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№14, кв.№17, кв.№39, кв.№42, кв.№44, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 404/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель
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(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 23 
Год газификации/реконструкции: 1960/2020

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 140,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 33,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 128,140,165,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 33,44,49,84,125,164,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Подключение газового прибора

кв.№ 24,149,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 97,

Газовая плита используется не по назначению (для обогрева

помещения, сушки белья и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.20, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.2.6
1 Использовать газовую плиту по ее прямому назначению

Система вентиляции

кв.№ 4,8,22,31,36,57,68,71,82,83,106,115,145,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№9, кв.№17, кв.№21,

кв.№24, кв.№28, кв.№31, кв.№32, кв.№33, кв.№34, кв.№37,

кв.№38, кв.№40, кв.№41, кв.№42, кв.№47, кв.№51, кв.№52,

кв.№55, кв.№56, кв.№57, кв.№58, кв.№60, кв.№61, кв.№65,

кв.№67, кв.№69, кв.№72, кв.№74, кв.№76, кв.№77, кв.№82,

кв.№84, кв.№86, кв.№89, кв.№91, кв.№93, кв.№95, кв.№99,

кв.№100, кв.№102, кв.№103, кв.№106, кв.№108, кв.№109,

кв.№112, кв.№117, кв.№121, кв.№127, кв.№128, кв.№129,

кв.№130, кв.№131, кв.№137, кв.№138, кв.№140, кв.№144,

кв.№147, кв.№148, кв.№150, кв.№156, кв.№157, кв.№159,

кв.№160, кв.№166, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 389/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Красноказарменная улица дом 3 
Год газификации/реконструкции: 1947/2003

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 298,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 244,299,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 64,75,156,238,249,251,252,253,313,316,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 230,292,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
4

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 240,283,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 240,255,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 259,317, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 389/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 64,177,238,261,267,288,316,324,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 32,65,73,97,244,298,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 21,32,233,262,264,285,312,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 255,

Газовая плита подключена на несколько гибких подводок

(разъемные соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Обеспечить подключение газовой плиты на гибкую подводку

большей длины или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки силами специализированной организации

кв.№ 225,241,242,261,265,267,270,282,288,304,312,313,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
2

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 73,241,300,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
3

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 62,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 73,75,176,306,323,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 389/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№

168,236,238,246,247,249,251,252,257,262,266,279,288,292,29

3,294,296,300,304,305,316,317,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 307,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№42, кв.№54, кв.№59, кв.№62, кв.№63, кв.№65, кв.№71,

кв.№77, кв.№156, кв.№169, кв.№215, кв.№226, кв.№230,

кв.№231, кв.№234, кв.№236, кв.№237, кв.№239, кв.№242,

кв.№243, кв.№244, кв.№253, кв.№259, кв.№260, кв.№261,

кв.№266, кв.№274, кв.№276, кв.№280, кв.№283, кв.№284,

кв.№285, кв.№286, кв.№287, кв.№290, кв.№294, кв.№295,

кв.№297, кв.№298, кв.№299, кв.№300, кв.№304, кв.№305,

кв.№306, кв.№307, кв.№322, кв.№323, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Крюковская улица дом 11/17 
Год газификации/реконструкции: 1965/1965

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 5,11,52,68,80,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 79,85,100,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 5,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 16,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 60,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 39,50,60,69,89,100, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 17,68,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 10,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 14,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Подключение газового прибора

кв.№ 47,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
1

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 9,16,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
2

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 100,

Газовая плита используется не по назначению (для обогрева

помещения, сушки белья и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.20, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.2.6
1 Использовать газовую плиту по ее прямому назначению

Система вентиляции

кв.№ 78,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 14,22,27,28,32,68,75,79,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 52,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Газопровод смонтирован с многочисленными резьбовыми

соединениями: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Выполнить работы по капитальному или текущему ремонту

внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№9, кв.№12, кв.№13, кв.№15, кв.№18, кв.№19,

кв.№33, кв.№36, кв.№40, кв.№43, кв.№44, кв.№47, кв.№48,

кв.№49, кв.№55, кв.№60, кв.№61, кв.№65, кв.№76, кв.№83,

кв.№84, кв.№87, кв.№92, кв.№97, кв.№99, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Крюковская улица дом 23 
Год газификации/реконструкции: 1974/1974

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 27,28,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 23,32,38,40,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 9,11,14,25,27,31,36,40,43,76,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 42,55,63,66,68,70,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 47, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 6,32,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 7,13,22,30,43,44,47,54,62,70,76,79,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 11,43,78,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 80,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 77,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 4,9,21,36,44,56,77,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 16,38,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№8, кв.№9, кв.№10, кв.№14, кв.№15, кв.№16, кв.№21,

кв.№22, кв.№25, кв.№31, кв.№36, кв.№53, кв.№54, кв.№55,

кв.№57, кв.№59, кв.№62, кв.№64, кв.№65, кв.№66, кв.№70,

кв.№74, кв.№77, кв.№79, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Крюковский тупик дом 6 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 8,89,178,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 57,89,172,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 15,59,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 153,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
4

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 169,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 66,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 4,15,25,36,45,55,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 169,178,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№

22,47,65,70,78,87,99,109,110,111,115,118,121,124,125,126,12

9,130,131,135,142,143,154,156,159,160,164,165,167,168,174,

Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 93,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 37,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 8,
Отсутствует ручка газового крана на опуске перед прибором:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.3
8

Установить ручку газового крана или заменить кран на новый

силами специализированной организации

кв.№ 124,131,143,156,157,160,161,
Футляр заделан не по ТУ: ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП

42-101-2003 п 10.213 10.214
9 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 8,37,59,112,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
10

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 133,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
11

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 24,53,72,87,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
12

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 4,60,68,71,120,133,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 4,36,40,50,51,62,86,89,102,105,144,157,159,169,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 39,72,138,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 39,40,55,59,79,110,115,148,172,177,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
4

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 135,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 8,55,60,70,122,172,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

9,10,13,28,30,32,39,48,52,57,61,63,66,68,71,78,80,110,112,115

,119,120,121,126,127,132,137,138,159,162,163,167,168,169,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 92,105,157,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

подъезд №1,2, Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№8, кв.№11, кв.№12, кв.№13, кв.№14, кв.№15,

кв.№18, кв.№20, кв.№22, кв.№23, кв.№28, кв.№33, кв.№36,

кв.№41, кв.№42, кв.№48, кв.№49, кв.№51, кв.№53, кв.№54,

кв.№56, кв.№57, кв.№58, кв.№64, кв.№69, кв.№70, кв.№78,

кв.№82, кв.№89, кв.№90, кв.№94, кв.№97, кв.№100,

кв.№104, кв.№107, кв.№108, кв.№112, кв.№113, кв.№116,

кв.№119, кв.№122, кв.№125, кв.№128, кв.№132, кв.№134,

кв.№139, кв.№146, кв.№150, кв.№152, кв.№153, кв.№156,

кв.№157, кв.№158, кв.№159, кв.№163, кв.№166, кв.№167,

кв.№169, кв.№170, кв.№171, кв.№172, кв.№176, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Лапина улица дом 3 
Год газификации/реконструкции: 1969/1969

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 24,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Подключение газового прибора

кв.№ 7,15,34,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 13,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 23,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№10, кв.№13, кв.№14, кв.№18, кв.№24, кв.№26, кв.№31,

кв.№32, кв.№33, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 373/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Левый тупик дом 5/7 
Год газификации/реконструкции: 1955/2006

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 5,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 14,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 15,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 5,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 373/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№8, кв.№10, кв.№14, кв.№15, кв.№16, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 390/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Лефортовский Вал улица дом 11 
Год газификации/реконструкции: 1960/1960

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 1,6,8,26,35,47,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 26,35,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 6,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 1,3,7,26,33,36,37,44,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 6,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 390/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 27,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,10,20,28,55,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
5

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 28,55,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 5,9,30,34,53, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 16,27,37,44,46,48,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
8

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 37,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
9

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 1,51,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 16,20,30,32,35,37,40,51,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
11

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 16,24,37,38,51,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 18,47,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 8, Гибкая подводка подлежит замене3
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 20,21,45,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 390/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ 1,8,13,18,19,23,25,37,38,47,48,52,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Газопровод смонтирован с многочисленными резьбовыми

соединениями: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Выполнить работы по капитальному или текущему ремонту

внутридомовой системы газоснабжения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)2
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
3

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
4 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№4, кв.№7, кв.№9, кв.№12, кв.№15, кв.№16,

кв.№19, кв.№21, кв.№32, кв.№33, кв.№39, кв.№48, кв.№50, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 402/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Лефортовский Вал улица дом 16А 
Год газификации/реконструкции: 1962/1962

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 30,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 71,95,107,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 30,34,60,67,95,107,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 96,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 17,42,97,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 37,71,82,96,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 402/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 29,31,49,89,93,105,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 69,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,11,15,26,27,48,72,76,100, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 40,44, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 13,18,37,42,69,71,82,86,96,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
8

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 29,40,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 7,8,14,42,97,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
10

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 14,31,54,89,97,105,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
11

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 1,11,28,35,40,42,52,64,66,71,97,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
12

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 31,

Газовая плита подключена на несколько гибких подводок

(разъемные соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Обеспечить подключение газовой плиты на гибкую подводку

большей длины или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки силами специализированной организации

кв.№ 16,42,47,49,64,69,77,82,91,94,95,97,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
2

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 29,49,54,74,106,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
3

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 402/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 35,89,106,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 30,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
5

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 1,30,33,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 2,3,4,5,17,34,35,36,47,52,54,60,64,74,76,77,94,101,102,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 57,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 402/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№3, кв.№5, кв.№8, кв.№11, кв.№14,

кв.№15, кв.№17, кв.№19, кв.№23, кв.№26, кв.№27, кв.№28,

кв.№29, кв.№33, кв.№34, кв.№39, кв.№43, кв.№46, кв.№48,

кв.№49, кв.№51, кв.№52, кв.№59, кв.№60, кв.№62, кв.№63,

кв.№64, кв.№68, кв.№71, кв.№72, кв.№73, кв.№77, кв.№78,

кв.№79, кв.№80, кв.№81, кв.№85, кв.№87, кв.№89, кв.№96,

кв.№100, кв.№105, кв.№107, кв.№109, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Лефортовский Вал улица дом 24 
Год газификации/реконструкции: 1962/1962

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 36,72,85,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 8,10,37,72,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 38,67,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 46,73,82,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 58, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 10,32,36,44,77,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 4,72,82,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 2,17,25,33,62,77,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 12,17,20,31,43,57,64,70,72,83,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 7,23,40,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 20,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 12,19,24,31,36,37,44,52,56,60,63,64,70,77,83,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№1, кв.№4, кв.№7, кв.№11, кв.№12, кв.№15, кв.№16,

кв.№17, кв.№18, кв.№20, кв.№21, кв.№22, кв.№23, кв.№24,

кв.№25, кв.№29, кв.№34, кв.№36, кв.№40, кв.№44, кв.№45,

кв.№46, кв.№47, кв.№52, кв.№58, кв.№61, кв.№62, кв.№69,

кв.№70, кв.№73, кв.№74, кв.№75, кв.№77, кв.№78, кв.№83,

кв.№85, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 343/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Лонгиновская улица дом 10 
Год газификации/реконструкции: 1967/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 15,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 3,7,15,18,20,25,26,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 17,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 3,18,20,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,9,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 1,2,15,17,25, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 3,7,18,30,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 343/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 18,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 1,10,14,16,17,18,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
7

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Подключение газового прибора

кв.№ 6,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 14,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,5,7,9,10,15,18,20,26,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№10, кв.№16, кв.№28, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 343/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Лонгиновская улица дом 4 корпус 2 
Год газификации/реконструкции: 1961/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 27,46,52,58,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 13,26,35,46,63,76,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 7,26,28,37,39,48,50,54,56,58,60,66,71,79, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.161 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 42,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 40,52,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 40,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 53,56,67,68,75,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 40,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 9,38,68,72,74,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 19,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 75,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 13,14,18,19,22,23,25,26,27,40,42,52,55,58,63,72,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№7, кв.№8, кв.№9, кв.№31, кв.№35, кв.№45,

кв.№46, кв.№48, кв.№53, кв.№54, кв.№56, кв.№59, кв.№64,

кв.№75, кв.№78, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 379/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Мининский переулок дом 4/6 
Год газификации/реконструкции: 1960/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 6,9,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 24,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 24, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.161 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 6,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Подключение газового прибора

кв.№ 23,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
1

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 379/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 23,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, кв.№6, кв.№11, кв.№17, кв.№20, кв.№21,

кв.№22, кв.№26, кв.№30, кв.№38, кв.№39, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Перовский проезд дом 7 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 75,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 3,43,76,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 23,72,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 58,78,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 75,78,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 23,29,39,49,60,62,67,71, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 78, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 42,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
8

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 17,19,37,67,71,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
9

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 58,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Подключение газового прибора

кв.№ 8,36,50,70,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 48, Гибкая подводка подлежит замене2
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 3,40,41,58,75,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 1,15,29,33,37,39,46,48,50,68,70,71,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО
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(MSK)
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Николаевна
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(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№8, кв.№14, кв.№24, кв.№26, кв.№29, кв.№30, кв.№31,

кв.№32, кв.№33, кв.№34, кв.№36, кв.№37, кв.№38, кв.№41,

кв.№42, кв.№43, кв.№45, кв.№52, кв.№53, кв.№55, кв.№56,

кв.№57, кв.№59, кв.№61, кв.№62, кв.№65, кв.№73, кв.№78, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 383/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Перовский проезд дом 9 
Год газификации/реконструкции: 1970/1970

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 24,32,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 7,26,80,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 72,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 20,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,23,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 80,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 53,58,62,64,68, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 74,75, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 383/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 25,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
8

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 13,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 23,24,36,68,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
10

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 7,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
11

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Подключение газового прибора

кв.№ 7,13,19,20,26,56,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 25,

Гибкая подводка недоступна для обслуживания (за фальшстеной,

замурована в стену, проложена в коробе, заставлена мебелью и

т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к гибкой подводке

для ее обслуживания и ремонта

Система вентиляции

кв.№ 11,12,18,19,20,21,23,25,26,29,30,33,50,55,57,80,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 68,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 383/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№7, кв.№8, кв.№9,

кв.№10, кв.№12, кв.№15, кв.№16, кв.№20, кв.№21, кв.№22,

кв.№24, кв.№25, кв.№31, кв.№32, кв.№33, кв.№40, кв.№43,

кв.№46, кв.№47, кв.№49, кв.№51, кв.№52, кв.№53, кв.№54,

кв.№61, кв.№62, кв.№63, кв.№64, кв.№65, кв.№66, кв.№67,

кв.№73, кв.№74, кв.№75, кв.№79, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Пруд-Ключики улица дом 3 
Год газификации/реконструкции: 1965/1965

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 6,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 4,17,26,27,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 16,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 17,41,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 17,33,41,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 3,6,8,10,11,19,20,22,23,26,28, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 4,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 33,39,41,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
7

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 2,15, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.88
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 28,30,38,39,
Футляр заделан не по ТУ: ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП

42-101-2003 п 10.213 10.214
9 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 10,19,20,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
10 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 2,3,24,25,26,27,32,35,38,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
11

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 9,15,17,19,22,27,29,31,32,33,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
12

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 5,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
13

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 16,36,41,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 16,29,32,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 39,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 13,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 2,3,4,12,39,41,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

на стояке в кв.№2
Газопровод смонтирован с многочисленными резьбовыми

соединениями: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Выполнить работы по капитальному или текущему ремонту

внутридомовой системы газоснабжения

подъезд №4 Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)2
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
3

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
4 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

подъезд №4
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку на расстояние не менее 400 мм. от

газопровода

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№4, кв.№6, кв.№9, кв.№10, кв.№11, кв.№19,

кв.№29, кв.№30, кв.№31, кв.№32, кв.№38, кв.№42, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 393/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Пруд-Ключики улица дом 5 
Год газификации/реконструкции: 1964/1964

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 4,37,52,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 4,52,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 52,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 13,17,30,32,34,44,54,62,81,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 16,17,18,52,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 52,72,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 393/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 2,7,12,46,49,63,67,71,76,85,88, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 27,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 65,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 89,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 16,17,18,52,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 10,11,15,34,35,39,40,50,56,65,72,75,78,90,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 35,44,60,62,79,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 10,30,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 35,37,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
3

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

кв.№ 28,

Гибкая подводка установлена с нарушениями (в натянутом

положении, перекручена и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.22
4

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 393/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 45,66,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,17,27,34,37,38,44,47,48,56,57,60,62,69,77,81,86,89,90,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, кв.№9, кв.№14, кв.№15, кв.№18, кв.№19,

кв.№23, кв.№24, кв.№25, кв.№30, кв.№31, кв.№32, кв.№33,

кв.№34, кв.№37, кв.№40, кв.№42, кв.№51, кв.№54, кв.№56,

кв.№59, кв.№66, кв.№67, кв.№72, кв.№73, кв.№75, кв.№79,

кв.№84, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 393/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 398/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Самокатная улица дом 3/8 корпус А 
Год газификации/реконструкции: 1949/2000

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 19,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 3,15,22, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.161 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 11,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 8,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 10,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 19,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
2

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Представитель
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(подпись)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 398/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 13,23,30,

Гибкая подводка установлена с нарушениями (в натянутом

положении, перекручена и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.22
3

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 6,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 2,15,21,28,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№4, кв.№6, кв.№9, кв.№10, кв.№11, кв.№14,

кв.№19, кв.№22, кв.№25, кв.№27, кв.№31, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 360/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Самокатная улица дом 3/8 строение 1 
Год газификации/реконструкции: 1956/2000

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 26,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,10,13,22,28,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 4,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 25,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 22,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 9,10,11,32,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 360/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 12,32,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 3,10,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 9,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№9, кв.№15, кв.№16, кв.№26, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Слободской переулок дом 6А 
Год газификации/реконструкции: 1961/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 37,40,60,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 53,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 7,15,18,20,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 59,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 50,59,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 39,60, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 12,40,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 31,59,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 1,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
2

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 8,38,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 6,26,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Система дымоудаления

кв.№ 28,29,

Карман чистки дымохода недоступен (заделан, заклеен, за

мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3, ПП-758 от

02.011.2004 п. 5.11.2
1

Обеспечить доступ к карману чистки дымохода, установить в

него герметичную крышку (заглушку)

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№2, кв.№4, кв.№10, кв.№12, кв.№23, кв.№25, кв.№26,

кв.№33, кв.№34, кв.№37, кв.№39, кв.№40, кв.№43, кв.№45,

кв.№54, кв.№56, кв.№59, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 397/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Средний Золоторожский переулок дом 9 
Год газификации/реконструкции: 1951/2004

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 5,23,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 11,13,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 32, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 1,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,5,23,27,32,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 397/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 5,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 18,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 1,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 23,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 17,22,28,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Система дымоудаления

кв.№ 1,13,

Карман чистки дымохода недоступен (заделан, заклеен, за

мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3, ПП-758 от

02.011.2004 п. 5.11.2
1

Обеспечить доступ к карману чистки дымохода, установить в

него герметичную крышку (заглушку)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 397/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№17, кв.№28, кв.№32, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 371/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Средний Золоторожский переулок дом 9/11 
Год газификации/реконструкции: 1951/2004

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система дымоудаления

кв.№ 30,

Карман чистки дымохода недоступен (заделан, заклеен, за

мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3, ПП-758 от

02.011.2004 п. 5.11.2
1

Обеспечить доступ к карману чистки дымохода, установить в

него герметичную крышку (заглушку)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№30, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 400/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 18 
Год газификации/реконструкции: 1967/2020

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 17,42,67,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 6,22,50,56,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 6,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 17,65,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 22,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 400/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 40,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 14,17,29,42,50,51,64,67,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 22,27,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№8, кв.№10, кв.№12, кв.№13, кв.№16, кв.№18, кв.№23,

кв.№26, кв.№36, кв.№38, кв.№41, кв.№43, кв.№60, кв.№65, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 18А 
Год газификации/реконструкции: 1967/1967

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 7,57,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,
Газопровод проложен по жилому помещению: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.6
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Эксплуатация газопровода в жилом помещении

ЗАПРЕЩЕНА

кв.№ 1, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.84
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 17,20,22,25,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 64,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 376/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 24,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 66,70,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,10,15,33,35,56,57,68,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№5, кв.№7, кв.№9, кв.№12, кв.№13, кв.№14,

кв.№19, кв.№20, кв.№21, кв.№24, кв.№27, кв.№44, кв.№48,

кв.№49, кв.№50, кв.№51, кв.№62, кв.№65, кв.№67, кв.№72, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 20 
Год газификации/реконструкции: 1979/1979

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 62,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 35,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 90,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 54,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 9,109,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 64,97,101,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 142, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.84
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 23,47,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 56,107,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 63,79,87,119,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 63,81,92,134,140,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 73,79,109,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 142,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№

1,8,15,16,19,21,24,29,34,37,57,58,64,72,80,92,95,97,98,100,10

1,107,109,116,123,129,140,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№11, кв.№12, кв.№14, кв.№16, кв.№17, кв.№19,

кв.№21, кв.№22, кв.№23, кв.№31, кв.№34, кв.№35, кв.№39,

кв.№44, кв.№46, кв.№60, кв.№62, кв.№67, кв.№68, кв.№73,

кв.№74, кв.№79, кв.№81, кв.№84, кв.№87, кв.№88, кв.№93,

кв.№95, кв.№97, кв.№99, кв.№105, кв.№106, кв.№107,

кв.№109, кв.№117, кв.№120, кв.№122, кв.№129, кв.№131,

кв.№135, кв.№138, кв.№139, кв.№140, кв.№144, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 390/2, 383/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 22 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1970/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 88,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 35,44,99,113,131,132,149,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 1,4,9,69,102,142,157,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 10,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 2,13,22,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 116,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 390/2, 383/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 64,158,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 77,78,125, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 116,127,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 2,22,26,27,34,51,53,116,156,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
7

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 35,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 16,22,48,69,75,88,105,107,125,139,158,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 36,126,129,135,143,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 36,51,135,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 149,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 26,108,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
4

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 83,151,158,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 390/2, 383/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ 32,75,124,153,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

2,4,35,92,99,107,108,111,112,122,129,132,135,136,141,143,14

9,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 10,13,42,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№9, кв.№10, кв.№11, кв.№12, кв.№13, кв.№14,

кв.№16, кв.№19, кв.№22, кв.№27, кв.№32, кв.№42, кв.№51,

кв.№52, кв.№53, кв.№62, кв.№75, кв.№79, кв.№83, кв.№84,

кв.№85, кв.№87, кв.№89, кв.№92, кв.№95, кв.№97, кв.№98,

кв.№101, кв.№103, кв.№104, кв.№105, кв.№110, кв.№120,

кв.№123, кв.№129, кв.№131, кв.№136, кв.№138, кв.№141,

кв.№146, кв.№148, кв.№150, кв.№153, кв.№156, кв.№157,

кв.№158, кв.№160, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 390/2, 383/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 22/8 
Год газификации/реконструкции: 1963/1963

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 24,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 32,40,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 33,42,54,74,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
1

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 23,26,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 9,10,22,33,37,40,54,73,74,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 29,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 75,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 4,10,17,24,26,32,39,53,67,68,73,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 20,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№4, кв.№7, кв.№9, кв.№16, кв.№21, кв.№30,

кв.№38, кв.№40, кв.№41, кв.№45, кв.№47, кв.№50, кв.№54,

кв.№57, кв.№63, кв.№65, кв.№66, кв.№69, кв.№71, кв.№77, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 374/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 24 
Год газификации/реконструкции: 1962/2016

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 21,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 16,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 26,38,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 3,16,25,40,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 14,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 33, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 374/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 1,10,14,23,30,32,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Система вентиляции

кв.№ 1,12,16,27,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 7,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

кв.№ 38,

Вентиляционный канал в помещении ванной комнаты недоступен

(заделан, заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.3, ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от

14.05.2013 п.77 а, б

3

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№6, кв.№7, кв.№8, кв.№10, кв.№13, кв.№14,

кв.№32, кв.№33, кв.№36, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 342/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 24А 
Год газификации/реконструкции: 1969/2020

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 44,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 14,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 25,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 6, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.162 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 6,9,10,13,20,23,25,28,33,39,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 342/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№12, кв.№25, кв.№26, кв.№38, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 24Б 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 19,57,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 9,16,21,23,32,38,50,52,64,66,67,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 3,5,16,45,46,52,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
1

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 2,67,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 27,33,51,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 3,5,16,40,45,46,52,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 6,19,20,26,30,33,38,42,57,61,63,64,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 41,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 5,24,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 3,24,42,54,66,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 26,27,29,30,48,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Газопровод смонтирован с многочисленными резьбовыми

соединениями: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Выполнить работы по капитальному или текущему ремонту

внутридомовой системы газоснабжения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

кв.№ 39,
Отсутствует диэлектрическая вставка на опуске перед газовой

плитой: СП 42-101-2003 п.6.4 
4

Предусмотреть установку диэлектрической вставки при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№6, кв.№8, кв.№10, кв.№13, кв.№16, кв.№17,

кв.№20, кв.№22, кв.№23, кв.№24, кв.№25, кв.№26, кв.№28,

кв.№29, кв.№30, кв.№34, кв.№35, кв.№36, кв.№38, кв.№40,

кв.№44, кв.№46, кв.№50, кв.№52, кв.№53, кв.№54, кв.№57,

кв.№66, кв.№68, кв.№70, кв.№71, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 30 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1969/1969

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 65,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 35,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 31, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 35,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 55,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 6,20,59,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 59,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 6,21,29,80, Гибкая подводка подлежит замене3
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 73,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 65,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№6, кв.№8, кв.№12, кв.№16, кв.№18, кв.№21,

кв.№22, кв.№26, кв.№30, кв.№31, кв.№32, кв.№33, кв.№34,

кв.№37, кв.№38, кв.№40, кв.№41, кв.№43, кв.№46, кв.№47,

кв.№48, кв.№50, кв.№51, кв.№54, кв.№56, кв.№58, кв.№59,

кв.№62, кв.№64, кв.№65, кв.№66, кв.№68, кв.№71, кв.№72,

кв.№73, кв.№77, кв.№78, кв.№80, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 398/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 30 корпус 2 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 76,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 9,10,47,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 70,73,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 49,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 32,36,44,55,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 29,32,36,63,64,65, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 61,64,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 398/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 48,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 44,55,61,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Подключение газового прибора

кв.№ 37,61,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 12,20,63,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 44,76,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 70,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 16,31,35,37,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 398/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Не предоставлен акт о проведении работ по проверке

технического состояния, очистке и ремонту дымовых (при

наличии) и вентиляционных каналов: ПП- 410 от 14.05.2013 п.5
3

Предоставить акт о проведении работ по проверке

технического состояния, очистке и ремонту дымовых (при

наличии) и вентиляционных каналов в АО "МОСГАЗ"

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№7, кв.№15, кв.№19, кв.№20, кв.№26, кв.№38, кв.№41,

кв.№42, кв.№45, кв.№47, кв.№48, кв.№52, кв.№54, кв.№57,

кв.№62, кв.№70, кв.№73, кв.№74, кв.№75, кв.№78, кв.№80, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 377/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 30 корпус 3 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 55,68,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
1

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 28,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
2

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№4, кв.№8, кв.№10, кв.№11, кв.№12, кв.№14,

кв.№15, кв.№16, кв.№17, кв.№19, кв.№21, кв.№27, кв.№29,

кв.№32, кв.№33, кв.№34, кв.№39, кв.№40, кв.№41, кв.№42,

кв.№44, кв.№46, кв.№47, кв.№49, кв.№51, кв.№54, кв.№57,

кв.№61, кв.№67, кв.№69, кв.№75, кв.№76, кв.№77, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации
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(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
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(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 377/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 386/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 31 
Год газификации/реконструкции: 1967/2020

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 18,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 1,8,35,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 8,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 6,9,24,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 45,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 386/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 26,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
2

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 21,27,30,38,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№4, кв.№5, кв.№6, кв.№7, кв.№9, кв.№10, кв.№11,

кв.№12, кв.№15, кв.№22, кв.№24, кв.№26, кв.№32, кв.№34,

кв.№35, кв.№36, кв.№39, кв.№40, кв.№43, кв.№44, кв.№47, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 360/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 38 
Год газификации/реконструкции: 1969/1969

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 20,59,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 18,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 9,11,20,26,38,53,58,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 28,45,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
2

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 34, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 24,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 360/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 16,24,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№3, кв.№6, кв.№7, кв.№10, кв.№13, кв.№14,

кв.№17, кв.№18, кв.№19, кв.№20, кв.№23, кв.№25, кв.№29,

кв.№30, кв.№31, кв.№35, кв.№40, кв.№42, кв.№43, кв.№44,

кв.№51, кв.№52, кв.№53, кв.№56, кв.№57, кв.№58, кв.№60, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 357/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 40 
Год газификации/реконструкции: 1967/1967

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 28,30,38,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 47,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 50,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 34,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 46,49, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 27,29,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 357/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 27,38,44,49,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№5, кв.№8, кв.№9, кв.№10, кв.№11, кв.№13,

кв.№15, кв.№19, кв.№20, кв.№21, кв.№25, кв.№26, кв.№36,

кв.№39, кв.№43, кв.№48, кв.№51, кв.№52, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Сторожевая улица дом 8/16 
Год газификации/реконструкции: 1967/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 31,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 4,8,21,26,27,60,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 10,58,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 27,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 71,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 57,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 72,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 66,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 30,47, Гибкая подводка подлежит замене3
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 17,71,72,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№5, кв.№7, кв.№12, кв.№13, кв.№14, кв.№15,

кв.№20, кв.№21, кв.№22, кв.№23, кв.№24, кв.№25, кв.№26,

кв.№28, кв.№31, кв.№32, кв.№33, кв.№35, кв.№37, кв.№38,

кв.№40, кв.№41, кв.№42, кв.№45, кв.№46, кв.№49, кв.№50,

кв.№51, кв.№52, кв.№54, кв.№55, кв.№57, кв.№66, кв.№67,

кв.№69, кв.№70, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 352/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Таможенный проезд дом 1/9 
Год газификации/реконструкции: 1980/1980

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 25,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 10,27,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 26,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 2,9,11,14,15,16,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 19,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,8,25,26,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 352/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 19,20,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 18, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 1,2,8,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 11,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
7

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 2,10,11,19,22,23,28,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 27,28,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 16,18,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 27,28,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
3

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 5,6,9,10,14,15,19,20,23,24,26,27,28,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 352/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№3, кв.№7, кв.№9, кв.№13, кв.№17,

кв.№19, кв.№22, кв.№25, кв.№30, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Танковый проезд дом 1 
Год газификации/реконструкции: 1956/2006

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 42,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 2,3,27,38,39,50,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 3,25,30,39,40,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 58,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 40,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 58,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 21,27,46,49,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 21,27,46,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 17,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
2

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 38,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 2,4,20,25,27,28,35,39,42,49,55,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№5, кв.№6, кв.№8, кв.№9, кв.№22, кв.№23,

кв.№24, кв.№26, кв.№29, кв.№30, кв.№37, кв.№42, кв.№51,

кв.№52, кв.№53, кв.№55, кв.№56, кв.№58, кв.№59, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 378/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 372/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Танковый проезд дом 3 
Год газификации/реконструкции: 1956/2005

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 89,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 6,20,76,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 17,62,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 19, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.161 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 6,16,20,23,26,30,31,32,44,48,63,76,82,86,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 68,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 31,82,105,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 372/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Подключение газового прибора

кв.№ 31,50,53,62,82,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 35,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

1,2,4,8,10,12,16,18,19,20,23,26,30,32,40,44,45,48,50,62,63,64,

67,68,71,76,85,86,89,105,106,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№3, кв.№5, кв.№7, кв.№8, кв.№9, кв.№22,

кв.№24, кв.№25, кв.№26, кв.№28, кв.№31, кв.№36, кв.№44,

кв.№47, кв.№51, кв.№53, кв.№60, кв.№66, кв.№68, кв.№74,

кв.№84, кв.№88, кв.№91, кв.№95, кв.№103, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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15.11.23 18:53 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 372/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Танковый проезд дом 4 корпус 11 
Год газификации/реконструкции: 1956/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 1,2,3,11,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 10,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Подключение газового прибора

кв.№ 6,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 5,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, кв.№5, кв.№7, кв.№9, кв.№10, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 371/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Танковый проезд дом 4А 
Год газификации/реконструкции: 1958/2003

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 11,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 17,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 14,20,23,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 387/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Упорный переулок дом 5-9 
Год газификации/реконструкции: 1952/2006

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 3,

Отсутствует подрез в двери газифицированного помещения:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.41, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.4.21
1

Обеспечить в нижней части двери или стены, выходящей в

смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом

с живым сечением не менее 0,02 кв.м. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 24,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 23,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 387/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 24,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Система дымоудаления

кв.№ 2,3,16,
ЖСТ недоступны для осмотра (проходят за навесным потолком):

Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3, СП 2.13130.2020 п. 5.2.6
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к ЖСТ.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№3, кв.№4, кв.№6, кв.№7, кв.№8, кв.№9,

кв.№10, кв.№11, кв.№12, кв.№13, кв.№14, кв.№15, кв.№17,

кв.№18, кв.№19, кв.№20, кв.№21, кв.№23, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 388/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Упорный переулок дом 6 
Год газификации/реконструкции: 1951/2004

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 1,

Отсутствует подрез в двери газифицированного помещения:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.41, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.4.21
1

Обеспечить в нижней части двери или стены, выходящей в

смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом

с живым сечением не менее 0,02 кв.м. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 10,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 10,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Система вентиляции

кв.№ 1,18,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 388/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 1,

Принудительная вентиляция в помещении ванной комнаты

(электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: Приказ

№ 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать принудительную вентиляцию, установить

вентиляционную решетку. Вентиляция в газифицированном

помещении должна быть естественной. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№9, кв.№13, кв.№14, кв.№17, кв.№18, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 11 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 2,4,29,34,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 34,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 30,44,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,2,34,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 27,37,40,46,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 16,25,48, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 1,2,4,8,11,27,28,34,44,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 26,29,37,40,46,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 4,16,26,29,45,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 10,21,27,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 46,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
2

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 14,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 39,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 382/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 2,7,8,11,27,28,36,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№5, кв.№13, кв.№16, кв.№23, кв.№25, кв.№28,

кв.№35, кв.№37, кв.№39, кв.№40, кв.№42, кв.№43, кв.№46,

кв.№47, кв.№48, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 387/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 13 
Год газификации/реконструкции: 1966/2021

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 35,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 1,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 16,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 1,4,7,13,3а,32,35,48,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 2,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 2,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 387/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 34,
Бездействующий участок газопровода: ПП-758 от 02.11.2004 п.

3.22
4

Требуется демонтировать бездействующий участок

газопровода, освободить его от газа и заварить наглухо. Не

допускается наличие (сохранение) тупикового участка

газопровода

кв.№ 3а,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 50,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 8,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 1,2,4,6,7,13,17,19,20,27,28,42,43,44,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№10, кв.№17, кв.№20, кв.№25, кв.№42, кв.№43,

кв.№46, кв.№48, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 387/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 14 
Год газификации/реконструкции: 1967/1967

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 31,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 60,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 3,6,36,54,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 25,43,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 9,42,52,54,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 7,10,14,15,21,22,23,26,27,28,30,35,40,42,44,55,56, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 60, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 25,31,39,43,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
7

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 23,44,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
8

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 56,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
9 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 13,21,22,27,39,40,48,54,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
10

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 9,13,18,33,38,43,47,55,57,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
11

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 41,45,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
12

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 5,6,36,42,43,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 14,33,36,42,48,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 52,55,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 47,48,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
4

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 6,10,16,23,31,36,39,40,42,43,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 16,

Принудительная вентиляция в помещении ванной комнаты

(электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: Приказ

№ 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать принудительную вентиляцию, установить

вентиляционную решетку. Вентиляция в газифицированном

помещении должна быть естественной. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№7, кв.№9, кв.№13, кв.№14, кв.№15, кв.№21,

кв.№26, кв.№39, кв.№41, кв.№42, кв.№45, кв.№46, кв.№48,

кв.№50, кв.№51, кв.№52, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 351/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 15 
Год газификации/реконструкции: 1967/1967

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 1,21,52,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 12,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 31,36,57,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 31,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 1,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 38,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 8,13,39,41, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 36,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
7

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
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(подпись)

Ковязин И.Е.
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(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 351/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 38,43,56,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 25,30,33,36,49,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 6,33,43,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 51,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 31,35,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 1,4,12,15,20,25,27,31,32,33,34,35,39,53,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене
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(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 351/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№1, кв.№2, кв.№3, кв.№10, кв.№13, кв.№14, кв.№17,

кв.№22, кв.№25, кв.№30, кв.№38, кв.№39, кв.№41, кв.№46,

кв.№48, кв.№49, кв.№50, кв.№52, кв.№56, кв.№58, кв.№59, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 344/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 16 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1958/2005

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 44,56,59,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 10,24,29,51,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 32,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 10,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 48,53,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 41,42, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 53,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
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(подпись)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 344/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 21,
Бездействующий участок газопровода: ПП-758 от 02.11.2004 п.

3.22
6

Требуется демонтировать бездействующий участок

газопровода, освободить его от газа и заварить наглухо. Не

допускается наличие (сохранение) тупикового участка

газопровода

кв.№ 17,18,24,29,43,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 8,10,24,29,32,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 37,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 9,10,13,22,24,29,34,39,47,51,53,55,56,58,60,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№8, кв.№10, кв.№14, кв.№15, кв.№17, кв.№20,

кв.№33, кв.№36, кв.№38, кв.№39, кв.№40, кв.№43, кв.№45,

кв.№47, кв.№48, кв.№49, кв.№51, кв.№53, кв.№54, кв.№55,

кв.№56, кв.№57, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 344/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 16 корпус 2 
Год газификации/реконструкции: 1960/2006

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 37,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 3,6,12,20,25,31,41,44,48,55,56,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 8,20,36,37,42,52,59,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 3,4,12,14,41,43,53,56,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 59,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 4,21,39,44,55,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 59,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 8,10,30,33,44,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 8,30,33,55,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 55,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,16,22,23,25,28,37,59,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№1, кв.№5, кв.№6, кв.№7, кв.№10, кв.№11, кв.№12,

кв.№14, кв.№17, кв.№20, кв.№27, кв.№29, кв.№34, кв.№43,

кв.№46, кв.№47, кв.№53, кв.№54, кв.№55, кв.№57, кв.№58,

кв.№60, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 349/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 17 
Год газификации/реконструкции: 1967/1967

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 7,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 24,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 12,31,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 12,31,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 7,14,16,17,21,23,27,28,33,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 349/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№7, кв.№8, кв.№19, кв.№20, кв.№22, кв.№31,

кв.№37, кв.№40, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 348/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 18 
Год газификации/реконструкции: 1958/2007

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 11,15,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,15,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 10,17,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 10,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 1,3,14,16,17,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 348/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№7, кв.№9, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 19 
Год газификации/реконструкции: 1967/1967

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 52,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 8,18,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 41,52,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 14, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.162 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 14, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 41,43,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 22,24,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Подключение газового прибора

кв.№ 11,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 6,25,28,43,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№4, кв.№7, кв.№8, кв.№10, кв.№13, кв.№14,

кв.№17, кв.№19, кв.№20, кв.№24, кв.№25, кв.№26, кв.№32,

кв.№33, кв.№39, кв.№44, кв.№45, кв.№50, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 20 
Год газификации/реконструкции: 1964/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 23,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 10,37,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 12,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 4,11,17,43,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 10,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 12,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 356/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 1,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 34,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 8,9,12,15,22,23,30,32,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№6, кв.№11, кв.№13,

кв.№16, кв.№17, кв.№18, кв.№20, кв.№22, кв.№23, кв.№25,

кв.№30, кв.№32, кв.№33, кв.№34, кв.№35, кв.№39, кв.№42,

кв.№44, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 345/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 21 
Год газификации/реконструкции: 1965/1965

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 26,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 24,29,45,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 9,37,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 28, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 37, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 45,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 41,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
6

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 1,8,33,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 345/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 43,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 29,43,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 5,8,12,24,29,44,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме 
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№6, кв.№15, кв.№17, кв.№21, кв.№23, кв.№24,

кв.№29, кв.№30, кв.№33, кв.№35, кв.№40, кв.№46, кв.№51, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 357/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 3 
Год газификации/реконструкции: 1958/2006

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 12,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 1,10,27,30,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 3,14,55,56,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 24,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 14,19,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 52,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 357/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 17,21,26,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 8,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 35,
ЭМК в газовой плите не исправен: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
2

Произвести ремонт газового прибора или заменить его на

новый силами специализированной организации. Пользоваться

газовым прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 13,35,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 14,38,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 1,8,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№5, кв.№7, кв.№8, кв.№10, кв.№13, кв.№17,

кв.№21, кв.№25, кв.№29, кв.№31, кв.№32, кв.№33, кв.№35,

кв.№36, кв.№39, кв.№43, кв.№51, кв.№52, кв.№53, кв.№54,

кв.№55, кв.№58, кв.№59, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 357/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 383/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 6 
Год газификации/реконструкции: 1963/2021

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 41,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 41,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 31,40,42,45,78,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 15,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 70,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 4,7,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 383/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Подключение газового прибора

кв.№ 46,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
1

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 9,32,35,41,45,46,49,50,63,70,73,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, кв.№5, кв.№9, кв.№20, кв.№21, кв.№22,

кв.№23, кв.№25, кв.№26, кв.№29, кв.№33, кв.№36, кв.№38,

кв.№39, кв.№40, кв.№44, кв.№47, кв.№48, кв.№49, кв.№50,

кв.№51, кв.№52, кв.№64, кв.№65, кв.№67, кв.№69, кв.№73,

кв.№74, кв.№75, кв.№77, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Ухтомская улица дом 9 
Год газификации/реконструкции: 1966/1966

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 4,30,114,125,127,130,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 104,141,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 41,106,109,110,143,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№

1,12,14,17,26,28,38,39,53,64,69,71,92,95,101,103,120,124,125,

128,133,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 112,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 69,104,106,141,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 51,52,55,77,85,88,96, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 105, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 110,114,127,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
8

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 110,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
9

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 93,94,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
10 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№

4,21,29,30,32,38,49,52,54,64,65,73,74,88,94,95,100,109,113,11

7,126,138,142,

Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
11

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 69,104,106,112,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
12

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 93,120,143,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
13

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 1,85,102,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 120,125,127, Гибкая подводка подлежит замене2
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 39,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 97,
ЭМК в газовой плите не исправен: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт газового прибора или заменить его на

новый силами специализированной организации. Пользоваться

газовым прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 32,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 1,12,22,29,37,49,65,71,72,88,92,95,100,112,126,128,141,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 19,68,77,78,84,104,111,122,135,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№1, кв.№4, кв.№6, кв.№10, кв.№11, кв.№18, кв.№19,

кв.№21, кв.№26, кв.№34, кв.№37, кв.№38, кв.№39, кв.№42,

кв.№46, кв.№50, кв.№55, кв.№58, кв.№62, кв.№69, кв.№72,

кв.№74, кв.№76, кв.№77, кв.№78, кв.№83, кв.№86, кв.№92,

кв.№93, кв.№96, кв.№98, кв.№103, кв.№106, кв.№108,

кв.№114, кв.№119, кв.№123, кв.№125, кв.№127, кв.№128,

кв.№129, кв.№130, кв.№137, кв.№138, кв.№139, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Шепелюгинская улица дом 14 
Год газификации/реконструкции: 1969/1969

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 6,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 6,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
1

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 5, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.162 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№5, кв.№6, кв.№8, кв.№10, кв.№11, кв.№12,

кв.№13, кв.№15, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 403/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Шепелюгинская улица дом 4 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 1,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 9,13,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 12, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.162 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 1,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 403/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№10, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92
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по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 400/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Шепелюгинская улица дом 7/14 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 32,46,55,106,132,146,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 73,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

5,7,10,14,15,17,18,20,28,29,35,36,37,39,40,42,44,55,59,62,67,6

8,74,84,92,93,105,114,118,122,126,127,129,133,144,146,148,1

56,158,161,162,

Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 1,4,19,33,39,49,67,73,74,77,83,90,100,107,130,157,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 27,31,60,61,78,89,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 83,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 169,170,172, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 400/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 49,104,107,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 31,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 6,45,115,153,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
7

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№

5,18,20,27,29,30,33,38,60,70,72,73,83,86,88,111,122,126,127,1

33,140,148,149,156,164,171,173,174,

Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 1,5,35,72,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 57,70,88,90,111,128,131,133,140,141,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 62,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 86,130,172,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 400/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 5,6,19,20,26,31,39,44,61,77,84,104,110,122,132,146,157,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№5, кв.№6, кв.№7, кв.№12, кв.№19, кв.№20,

кв.№23, кв.№29, кв.№32, кв.№33, кв.№43, кв.№47, кв.№49,

кв.№51, кв.№52, кв.№53, кв.№56, кв.№60, кв.№61, кв.№64,

кв.№65, кв.№66, кв.№72, кв.№73, кв.№76, кв.№83, кв.№86,

кв.№89, кв.№90, кв.№91, кв.№93, кв.№97, кв.№98, кв.№99,

кв.№108, кв.№111, кв.№112, кв.№117, кв.№120, кв.№128,

кв.№129, кв.№134, кв.№140, кв.№141, кв.№143, кв.№145,

кв.№150, кв.№152, кв.№155, кв.№162, кв.№165, кв.№168,

кв.№169, кв.№171, кв.№174, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 400/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 369/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Шепелюгинская улица дом 8 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 8,9,10,14,15,16, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.161 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 8,
Футляр заделан не по ТУ: ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП

42-101-2003 п 10.213 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Система вентиляции

кв.№ 8,10,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№7, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 369/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 17.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 401/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Шепелюгинский переулок дом 7 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 2,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 10,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 20, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.162 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 12,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Подключение газового прибора

кв.№ 8,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
1

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 10,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
2

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 401/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 14,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 12,15,19,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№14, кв.№16, кв.№17, кв.№22, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 369/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 11 
Год газификации/реконструкции: 1970/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 100,142,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 120,134,141,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 83,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 92,108,113,135,136,145,148, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 155, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 144,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 369/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 146,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 117,134,145,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 91,125,134,143,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 93,108,139,142,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 156,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 83,

Гибкая подводка недоступна для обслуживания (за фальшстеной,

замурована в стену, проложена в коробе, заставлена мебелью и

т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к гибкой подводке

для ее обслуживания и ремонта

Система вентиляции

кв.№ 136,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 93,116,119,120,134,135,144,145,146,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 369/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№82, кв.№84, кв.№85, кв.№87, кв.№88, кв.№89, кв.№92,

кв.№93, кв.№96, кв.№97, кв.№98, кв.№99, кв.№103,

кв.№104, кв.№105, кв.№107, кв.№108, кв.№111, кв.№112,

кв.№115, кв.№118, кв.№120, кв.№121, кв.№123, кв.№125,

кв.№127, кв.№130, кв.№132, кв.№136, кв.№138, кв.№139,

кв.№143, кв.№145, кв.№149, кв.№151, кв.№153, кв.№155,

кв.№158, кв.№159, кв.№160, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 351/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 12 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1965/1965

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 34,45,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 3,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 45,60,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 35, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.162 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 32,37,45,49,59,60,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 23,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 351/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 31,32,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 31,34,39,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 32,34,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 20,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 59,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№7, кв.№13, кв.№15, кв.№19, кв.№21, кв.№23,

кв.№24, кв.№27, кв.№30, кв.№31, кв.№32, кв.№34, кв.№35,

кв.№39, кв.№42, кв.№47, кв.№54, кв.№55, кв.№56, кв.№58,

кв.№61, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 351/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 12 корпус 2 
Год газификации/реконструкции: 1965/1965

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 36,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 22,43,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 33,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 2,11,38,40,51,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 15,24,26,33,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 33,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 18,22,27,36,37,43,50, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 15,24,26,51,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 11,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 13,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 7,33,37,38,49,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 9,51,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 43,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 27,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 2,4,11,24,26,31,33,38,39,46,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№3, кв.№5, кв.№6, кв.№7, кв.№11, кв.№12,

кв.№14, кв.№20, кв.№21, кв.№22, кв.№25, кв.№29, кв.№35,

кв.№36, кв.№43, кв.№44, кв.№45, кв.№47, кв.№49, кв.№50,

кв.№51, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 377/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 13 
Год газификации/реконструкции: 1968/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 190,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 190,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 190,235,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 168,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 206,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 177,178,185,200,220,227,232, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 377/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 161,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 165,168,175,186,187,193,208,214,216,224,228,231,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 165,195,223,224,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 195,224,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 187,199,207,230,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
2

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 176,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 161,164,172,185,195,196,203,207,219,230,231,235,236,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 170,180,200,202,205,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 377/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№165, кв.№171, кв.№172, кв.№173, кв.№176, кв.№178,

кв.№180, кв.№181, кв.№182, кв.№183, кв.№185, кв.№186,

кв.№192, кв.№197, кв.№198, кв.№204, кв.№209, кв.№210,

кв.№221, кв.№222, кв.№223, кв.№227, кв.№229, кв.№231,

кв.№234, кв.№240, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 16 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1965/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 59,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 29,71,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 43,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№

4,23,31,32,48,64,72,76,77,123,136,140,141,143,145,147,148,15

0,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 101,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№

1,5,8,19,28,30,31,35,38,41,45,49,51,52,53,60,65,67,76,80,84,95

,97,102,106,108,110,137,139,

Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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начальник СВДГО
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по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 3,27,33,43,101,131,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 30,
Футляр заделан не по ТУ: ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП

42-101-2003 п 10.213 10.214
5 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 4,20,31,35,49,63,91,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 112,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 6,10,25,37,48,58,64,70,99,112,120,140,141,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 3,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 25,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

13,35,37,39,62,80,82,91,95,99,101,103,105,113,124,134,136,14

2,147,148,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене
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начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 13.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№1, кв.№2, кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№6, кв.№8, кв.№9,

кв.№10, кв.№11, кв.№12, кв.№13, кв.№14, кв.№18, кв.№19,

кв.№21, кв.№22, кв.№23, кв.№24, кв.№28, кв.№30, кв.№31,

кв.№36, кв.№38, кв.№39, кв.№40, кв.№43, кв.№46, кв.№48,

кв.№50, кв.№51, кв.№55, кв.№56, кв.№59, кв.№63, кв.№65,

кв.№66, кв.№68, кв.№70, кв.№73, кв.№75, кв.№83, кв.№84,

кв.№87, кв.№88, кв.№97, кв.№107, кв.№108, кв.№119,

кв.№121, кв.№125, кв.№126, кв.№127, кв.№129, кв.№135,

кв.№139, кв.№147, кв.№149, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 353/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 16 корпус 2 
Год газификации/реконструкции: 1963/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 120,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 87,124,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 27,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 13,14,18,37,40,65,72,120,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 10,13,14,18,30,37,40,53,65,72,85,87,115,124,125,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 18,28,70,88,93,102,118,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 353/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Подключение газового прибора

кв.№ 18,28,53,55,70,88,91,93,102,118,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 27,36,53,72,85,110,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 119,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№

7,8,9,16,26,27,28,40,53,54,55,68,80,87,92,102,103,107,115,117

,118,119,120,124,125,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№7, кв.№11, кв.№14, кв.№15, кв.№19, кв.№21,

кв.№22, кв.№23, кв.№26, кв.№27, кв.№46, кв.№53, кв.№70,

кв.№72, кв.№73, кв.№76, кв.№78, кв.№82, кв.№84, кв.№87,

кв.№89, кв.№90, кв.№91, кв.№96, кв.№97, кв.№98, кв.№100,

кв.№102, кв.№103, кв.№104, кв.№105, кв.№106, кв.№107,

кв.№114, кв.№116, кв.№120, кв.№123, кв.№124, кв.№125, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 353/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 2 
Год газификации/реконструкции: 1964/1964

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 4,57,64,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 23,28,32,53,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 52,54,56,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 45,47,48,63,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 33,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 10, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 33,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 42,53,64,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 26,

Газовая плита подключена на несколько гибких подводок

(разъемные соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Обеспечить подключение газовой плиты на гибкую подводку

большей длины или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки силами специализированной организации

кв.№ 17,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
2

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 49,53,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
3

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 42,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,11,17,23,32,33,39,43,47,52,54,58,64,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 50,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№6, кв.№7, кв.№8, кв.№12, кв.№16, кв.№17,

кв.№18, кв.№23, кв.№24, кв.№26, кв.№27, кв.№28, кв.№29,

кв.№31, кв.№33, кв.№38, кв.№40, кв.№41, кв.№42, кв.№43,

кв.№44, кв.№45, кв.№46, кв.№47, кв.№49, кв.№50, кв.№51,

кв.№52, кв.№56, кв.№57, кв.№62, кв.№70, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 20 
Год газификации/реконструкции: 1958/1958

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 1,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 32,77,91,95,111,122,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 77,86,91,95,111,117,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 50,97,100,105,106,115,122,128,131,134,139,140,146,147,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 10,96,102,108,145,148,150,151,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 21,91,103,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 32,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 45,108,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 25,40,58,72,75,85, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 144, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 5,18,56,106,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
8

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 25,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
9

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 28,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 10,65,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
11

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 32,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
12

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 9,25,28,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
13

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 9,42,44,46,47,53,83,95,100,123,146,147,150,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 83,105,120,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Представитель
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 26, Гибкая подводка подлежит замене3
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 96,100,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 1,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 92,

Газовая плита используется не по назначению (для обогрева

помещения, сушки белья и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.20, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.2.6
2 Использовать газовую плиту по ее прямому назначению

Система вентиляции

кв.№

3,5,8,18,21,31,32,35,43,44,47,53,67,83,86,91,92,93,97,105,106,

107,108,111,112,113,117,122,134,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 1,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Представитель
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 362/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, кв.№5, кв.№11, кв.№18, кв.№19, кв.№20,

кв.№21, кв.№23, кв.№25, кв.№27, кв.№28, кв.№30, кв.№31,

кв.№32, кв.№33, кв.№34, кв.№36, кв.№38, кв.№44, кв.№45,

кв.№47, кв.№49, кв.№50, кв.№51, кв.№52, кв.№55, кв.№56,

кв.№57, кв.№59, кв.№60, кв.№61, кв.№66, кв.№71, кв.№73,

кв.№74, кв.№77, кв.№80, кв.№81, кв.№82, кв.№83, кв.№84,

кв.№87, кв.№88, кв.№90, кв.№92, кв.№93, кв.№95, кв.№96,

кв.№99, кв.№102, кв.№104, кв.№105, кв.№107, кв.№110,

кв.№113, кв.№114, кв.№116, кв.№123, кв.№124, кв.№126,

кв.№128, кв.№129, кв.№131, кв.№132, кв.№133, кв.№134,

кв.№136, кв.№138, кв.№140, кв.№142, кв.№143, кв.№146,

кв.№147, кв.№150, кв.№152, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 365/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 22 
Год газификации/реконструкции: 1959/1998

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 37,103,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 24,67,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 60,62,64,65,68,79,80,105,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 103,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 13,20,22,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№

17,18,20,22,24,33,37,46,50,51,62,71,76,79,81,92,102,103,105,1

10,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 365/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 2,103,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
5

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 105,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 24,32,35,50,76,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
7

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 20,51,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 2,20,21,31,33,37,51,61,67,71,73,76,102,105,110,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 105,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 37,65,103,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 54,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
3

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 18,75,76,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 365/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 17,20,23,35,41,46,53,54,62,103,105,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№8, кв.№13, кв.№14,

кв.№18, кв.№19, кв.№20, кв.№22, кв.№24, кв.№25, кв.№26,

кв.№29, кв.№30, кв.№31, кв.№38, кв.№40, кв.№42, кв.№43,

кв.№44, кв.№45, кв.№47, кв.№51, кв.№54, кв.№57, кв.№58,

кв.№62, кв.№63, кв.№66, кв.№69, кв.№70, кв.№73, кв.№77,

кв.№78, кв.№80, кв.№82, кв.№83, кв.№90, кв.№91, кв.№95,

кв.№98, кв.№101, кв.№110, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 399/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 3 
Год газификации/реконструкции: 1969/1969

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 6,12,27,29,32,43,55,64,76,98,99,104,106,113,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№

2,12,14,16,31,32,34,38,39,50,55,56,58,60,62,64,67,68,71,72,77,

85,96,102,107,109,112,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 42,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 20,22,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 15,32,71,113,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 45,115,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 32,113,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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Николаевна
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 399/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 90, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 5,20,22,26,31,65,66,112,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
8

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 48,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
9

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 77,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 37,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
11

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 15,32,71,113,115,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
12

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 5,8,14,16,17,19,31,33,42,46,58,64,66,72,76,92,98,99,113,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
13

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 18,19,20,22,31,37,64,66,73,113,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 72,101,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 59,104,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции
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(подпись)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 399/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 37,114,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

6,13,16,18,20,22,25,27,32,34,55,58,64,73,85,89,93,96,97,98,10

7,112,114,116,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№7, кв.№8, кв.№9, кв.№11, кв.№13, кв.№14, кв.№15,

кв.№16, кв.№18, кв.№19, кв.№22, кв.№23, кв.№24, кв.№26,

кв.№29, кв.№30, кв.№32, кв.№33, кв.№37, кв.№40, кв.№44,

кв.№46, кв.№48, кв.№50, кв.№56, кв.№59, кв.№60, кв.№65,

кв.№67, кв.№74, кв.№79, кв.№80, кв.№84, кв.№87, кв.№90,

кв.№92, кв.№98, кв.№103, кв.№106, кв.№109, кв.№110,

кв.№113, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 399/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 12.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 380/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 4 
Год газификации/реконструкции: 1963/1963

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 49,55,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 15,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
1

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 41,48,53,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
2

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 15,22,48,53,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 380/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 30,31,44,49,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№7, кв.№15, кв.№17, кв.№30, кв.№37, кв.№41,

кв.№48, кв.№51, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 346/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 5 
Год газификации/реконструкции: 1955/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 42,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 24,53,68,73,95,100,102,108,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 2,57,76,112,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 6,10,11,14,29,34,48,55,61,78,80,85,94, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 12,24,41,44,53,56,72,73,81,95,96,97,100,107,108,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 3,29, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.85
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 35,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 48,80,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
7 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 346/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 12,31,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 20,26,36,76,77,84,87,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 29,

Газовая плита подключена на несколько гибких подводок

(разъемные соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Обеспечить подключение газовой плиты на гибкую подводку

большей длины или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки силами специализированной организации

кв.№ 4,20,31,68,84,98,103,104,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
2

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 32,37,48,56,81,85,103,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
3

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 3,8,29,104,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 11,16,45,61,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
5

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

кв.№ 90,95,

Гибкая подводка недоступна для обслуживания (за фальшстеной,

замурована в стену, проложена в коробе, заставлена мебелью и

т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к гибкой подводке

для ее обслуживания и ремонта

Система вентиляции

кв.№ 23,62,102,110,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 346/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№

2,3,4,7,8,11,16,22,25,26,37,41,42,44,45,47,49,52,53,57,63,66,6

8,71,76,77,79,83,84,90,92,93,96,99,108,111,112,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№6, кв.№7, кв.№9, кв.№12, кв.№17, кв.№19,

кв.№36, кв.№46, кв.№48, кв.№55, кв.№58, кв.№59, кв.№60,

кв.№61, кв.№65, кв.№67, кв.№69, кв.№71, кв.№74, кв.№76,

кв.№77, кв.№79, кв.№80, кв.№82, кв.№83, кв.№84, кв.№85,

кв.№86, кв.№88, кв.№90, кв.№94, кв.№96, кв.№102,

кв.№103, кв.№104, кв.№105, кв.№106, кв.№107, кв.№111, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 7 
Год газификации/реконструкции: 1956/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 118,142,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 146,148,175,181,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 154,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 116,121,129,130,131,162,165,167,182,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 133,135,139,178,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 118,134,183, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 120,182,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№

124,125,132,137,138,145,146,147,148,153,160,161,162,163,16

6,167,170,171,175,181,185,

Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 132,135,144,146,160,185,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 126,154,162,163,182,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 121,132,166,170,182,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 124,142,144,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 147,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 116,117,121,128,132,135,145,148,162,167,170,171,181,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 375/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 19.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 138,146,147,153,160,172,175,179,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
2

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№118, кв.№119, кв.№126, кв.№127, кв.№147, кв.№149,

кв.№179, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 8 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1964/1964

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 12,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 6,16,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 34,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 28,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,16,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 6, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 13,14, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 45,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 6,31,36,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
7

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 7,19,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 24,31,34,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 25,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 31,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 19,36,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 19,36,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
4

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 11,16,24,34,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№25, кв.№26, кв.№27, кв.№34, кв.№36, кв.№37, кв.№38,

кв.№41, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 383/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энергетическая улица дом 9 
Год газификации/реконструкции: 1967/1967

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 59,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 3,16,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 79,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 59,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 1,5,27,32,49,50,65,69,76,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 38,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
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07.11.23 14:46 
(MSK)
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Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 383/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 6,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 54,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 1,3,10,11,17,25,28,34,36,50,52,54,55,59,62,73,79,80,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№8, кв.№13, кв.№18, кв.№29, кв.№32, кв.№33, кв.№37,

кв.№38, кв.№39, кв.№42, кв.№46, кв.№51, кв.№53, кв.№54,

кв.№56, кв.№57, кв.№60, кв.№61, кв.№70, кв.№72, кв.№74,

кв.№75, кв.№78, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 383/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 18.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 355/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энтузиастов шоссе дом 18 
Год газификации/реконструкции: 1959/2003

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 10,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

Подключение газового прибора

кв.№ 43,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 10,19,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№8, кв.№14, кв.№15, кв.№22,

кв.№23, кв.№27, кв.№29, кв.№31, кв.№32, кв.№33, кв.№34,

кв.№35, кв.№37, кв.№38, кв.№39, кв.№40, кв.№43, кв.№45,

кв.№49, кв.№56, кв.№59, кв.№60, кв.№66, кв.№67, кв.№68, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 355/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энтузиастов шоссе дом 20 
Год газификации/реконструкции: 1961/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 105,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,25,41,48,54,60,64,68,73,82,101,102,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 14,16,40,61,81,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 109,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 9,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 7, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 5,68,102,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 9,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
5

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 30,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 68,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 5,45,51,68,110,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 47,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 85,108,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 40,101,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№14, кв.№22, кв.№24, кв.№29, кв.№43, кв.№62, кв.№65,

кв.№70, кв.№72, кв.№86, кв.№94, кв.№99, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энтузиастов шоссе дом 20А 
Год газификации/реконструкции: 1960/1960

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 25,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 24,35,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 23,32,33,41,43,45,47,53,55, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.162 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 25,42,44,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 31,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 29,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
5 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 367/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 16,20, Гибкая подводка подлежит замене1
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№8, кв.№9, кв.№11, кв.№15, кв.№20, кв.№25, кв.№30,

кв.№32, кв.№37, кв.№38, кв.№44, кв.№46, кв.№60, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 389/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энтузиастов шоссе дом 20Б 
Год газификации/реконструкции: 1960/1960

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 12,32,57,73,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 35,65,110,114,116,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 12,108,110,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 27,84,114,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 75,81,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 30,86,95,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
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(подпись)
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начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 389/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 31,107,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 5,45,63,81,84,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 17,94, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 19,39,57,59,78,79,80,117, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 75,84,86,95,110,114,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
8

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 82,106,
Газопровод пересекает вентиляционную решетку: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.7
9

Предусмотреть перенос места прокладки газопровода при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 51,87,95,107,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
10

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 31,107,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
11

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 14,58,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
12

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 81,87,110,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 34,50,52,87,96,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 14,47,51,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 389/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 9,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
4

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 32,74,107,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 5,49,64,65,81,85,86,91,95,110,114,116,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 63,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 389/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№9, кв.№11, кв.№12, кв.№14, кв.№27, кв.№30, кв.№31,

кв.№32, кв.№34, кв.№49, кв.№50, кв.№51, кв.№60, кв.№63,

кв.№65, кв.№67, кв.№68, кв.№69, кв.№73, кв.№75, кв.№80,

кв.№82, кв.№92, кв.№93, кв.№96, кв.№100, кв.№107,

кв.№114, кв.№115, кв.№116, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
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07.11.23 14:46 
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 370/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энтузиастов шоссе дом 20В 
Год газификации/реконструкции: 1961/1961

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 47,49,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 57,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 19,30,49,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 3,7,13,15,28,42,44,52, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 10,30,69, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 67,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 16,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
6

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 11,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
7

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 370/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Подключение газового прибора

кв.№ 6,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
1

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 10,13,15,28,30,31,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№3, кв.№6, кв.№7, кв.№8, кв.№9, кв.№15, кв.№16,

кв.№18, кв.№19, кв.№22, кв.№29, кв.№30, кв.№35, кв.№37,

кв.№44, кв.№47, кв.№52, кв.№53, кв.№55, кв.№57, кв.№58,

кв.№63, кв.№66, кв.№68, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 355/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энтузиастов шоссе дом 22/18 
Год газификации/реконструкции: 1958/2003

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 7,35,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 47,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 47,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 24,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 355/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№3, кв.№5, кв.№7, кв.№9, кв.№13, кв.№14, кв.№15,

кв.№16, кв.№17, кв.№18, кв.№23, кв.№24, кв.№26, кв.№28,

кв.№30, кв.№36, кв.№38, кв.№39, кв.№40, кв.№43, кв.№46,

кв.№48, кв.№50, кв.№51, кв.№52, кв.№55, кв.№57, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d
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(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 392/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энтузиастов шоссе дом 24/43 
Год газификации/реконструкции: 1962/2000

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 47,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 46,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 46,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 9,12,16,16а,21,22,28,38,44,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 12,16а,62,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 65,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 392/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 47, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 56, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 4,14,18,34,38,41,44,46,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 8,38,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
7

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

кв.№ 10,47,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 12,28,65,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 3,15,21,23,28,41,49,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 55,

Газовая плита подключена на несколько гибких подводок

(разъемные соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Обеспечить подключение газовой плиты на гибкую подводку

большей длины или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки силами специализированной организации

кв.№ 4,14,16а,21,23,38,41,43,44,46,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
2

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 4,17,43,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
3

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 23,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 12,28,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
5

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО
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ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 392/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ 21,41,51,56,66а,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,12,25,33,44,58,65,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№4, кв.№10, кв.№12, кв.№14, кв.№15, кв.№16,

кв.№17, кв.№18, кв.№20, кв.№24, кв.№27, кв.№32, кв.№37,

кв.№41, кв.№43, кв.№44, кв.№47, кв.№51, кв.№53, кв.№56,

кв.№57, кв.№58, кв.№60, кв.№61, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Энтузиастов шоссе дом 26 
Год газификации/реконструкции: 1958/1958

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 78,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 36,37,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 7,53,65,109,113,168,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 78,

Кухня переоборудована в жилое помещение: ПП-758 от

02.11.2004 п. 4.2.2, ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.27, Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.4
4

Привести газифицированное помещение в соответствие с

проектом газификации

кв.№ 1,2,3,4,20,36,40,60,79,102,110,112,129,161,178,193,204,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
5

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 58,72,76,80,84,87,96,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель
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(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 13,45,57,81,85,117,123,162,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 29,62,76,169,195,211,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 138,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 63,134,168,207,211,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
5

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 11, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 94, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№

13,21,28,45,57,58,63,72,81,85,87,96,117,123,135,151,162,168,

170,178,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
8

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 94,155,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 9,20,30,50,55,59,76,98,101,106,107,115,168,187,210,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
10

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№

2,4,8,13,16,27,29,43,45,51,52,56,62,65,73,74,76,81,84,85,87,10

1,110,132,138,139,146,149,152,154,160,163,165,167,169,170,1

75,188,194,209,211,

Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
11

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 207,

Газовая плита подключена на несколько гибких подводок

(разъемные соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
1

Обеспечить подключение газовой плиты на гибкую подводку

большей длины или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки силами специализированной организации

кв.№ 12,45,65,73,84,85,87,113,132,138,149,163,188,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
2

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 28,29,49,67,84,94,110,136,145,186,192,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
3

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 16,84,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 150,151,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
5

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 72,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 94,160,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
2

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 29,32,43,50,70,99,169,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

1,3,7,9,10,13,20,28,33,34,53,63,65,68,69,71,72,73,76,80,81,82,

84,85,96,102,109,110,113,115,117,125,139,142,144,154,155,15

7,162,163,170,174,179,195,204,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 24,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 364/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 09.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

кв.№ 168,
Отсутствует диэлектрическая вставка на опуске перед газовой

плитой: СП 42-101-2003 п.6.4 
3

Предусмотреть установку диэлектрической вставки при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, кв.№6, кв.№10, кв.№12, кв.№14, кв.№16,

кв.№19, кв.№20, кв.№24, кв.№25, кв.№27, кв.№31, кв.№40,

кв.№42, кв.№44, кв.№47, кв.№48, кв.№49, кв.№51, кв.№53,

кв.№56, кв.№60, кв.№62, кв.№63, кв.№67, кв.№70, кв.№74,

кв.№75, кв.№77, кв.№81, кв.№85, кв.№86, кв.№88, кв.№92,

кв.№93, кв.№94, кв.№97, кв.№98, кв.№106, кв.№107,

кв.№117, кв.№124, кв.№128, кв.№142, кв.№145, кв.№146,

кв.№147, кв.№149, кв.№152, кв.№155, кв.№156, кв.№158,

кв.№159, кв.№160, кв.№161, кв.№162, кв.№164, кв.№174,

кв.№175, кв.№185, кв.№189, кв.№191, кв.№192, кв.№196,

кв.№200, кв.№207, кв.№209, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Юрьевская улица дом 11 
Год газификации/реконструкции: 1963/1963

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 29,60,69,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 54,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 29,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 43,44,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 13,27,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
4

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 2,3,13,14,17,21,27,60,65,66,68,69,70,71, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 55,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 43,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
7 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 20,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 13,25,27,50,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Подключение газового прибора

кв.№ 64,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 46,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 6,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 11,19,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 13,

Газовая плита используется не по назначению (для обогрева

помещения, сушки белья и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.20, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.2.6
2 Использовать газовую плиту по ее прямому назначению

Система вентиляции
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 384/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 20.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 3,65,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 17,20,25,29,34,55,68,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№12, кв.№20, кв.№42, кв.№45, кв.№49, кв.№61,

кв.№70, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 355/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Юрьевский переулок дом 20 
Год газификации/реконструкции: 1967/1967

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 21,23,33,35,43,44,49,72,107,109,123,124,128,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 58,63,75,87,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 125,
Кухня переоборудована в ванную комнату: ПП-758 от 02.11.2004

п. 4.2.2, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

проектом газификации

кв.№ 18,37,38,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
4

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 94,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 87,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 355/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023
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№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 99,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 51,60,100,104,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 87,125,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
5

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 96,125,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 51,60,87,104,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
7

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 28,31,32,61,64,106,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 15,57,117,125,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 10,77,84,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 37,42,51,87,94,125,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 23,33,63,69,92,109,124,128,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 109,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки
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№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 27,31,42,103,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
4

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 58,61,76,117,121,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

4,10,14,15,24,27,37,39,51,57,66,67,75,87,88,94,102,103,105,10

7,115,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 43,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

подъезд №1,2,3,4, Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене
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№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№2, кв.№5, кв.№7, кв.№8, кв.№12, кв.№20, кв.№23,

кв.№25, кв.№29, кв.№30, кв.№33, кв.№34, кв.№35, кв.№43,

кв.№44, кв.№50, кв.№53, кв.№55, кв.№61, кв.№63, кв.№68,

кв.№71, кв.№73, кв.№74, кв.№75, кв.№77, кв.№78, кв.№80,

кв.№83, кв.№89, кв.№90, кв.№99, кв.№103, кв.№106,

кв.№107, кв.№109, кв.№115, кв.№118, кв.№123, кв.№124,

кв.№128, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 394/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

Юрьевский переулок дом 22 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1965/2020

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 149,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 50,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 5,40,41,50,54,59,66,74,84,88,89,93,106,151,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 4,22,47,74,79,89,93,112,140,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 10,14,15,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 22,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 394/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 40,51,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 60,149,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 152,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

1,4,5,17,27,31,45,50,54,67,84,103,126,129,137,138,140,153,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№4, кв.№10, кв.№14, кв.№17, кв.№21, кв.№23,

кв.№24, кв.№32, кв.№35, кв.№37, кв.№39, кв.№47, кв.№48,

кв.№49, кв.№52, кв.№55, кв.№57, кв.№59, кв.№69, кв.№71,

кв.№87, кв.№90, кв.№94, кв.№97, кв.№99, кв.№100,

кв.№103, кв.№104, кв.№105, кв.№108, кв.№112, кв.№113,

кв.№114, кв.№118, кв.№119, кв.№121, кв.№125, кв.№127,

кв.№129, кв.№131, кв.№132, кв.№133, кв.№138, кв.№139,

кв.№143, кв.№145, кв.№147, кв.№148, кв.№151, кв.№158,

кв.№159, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 394/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 353/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

1-й Краснокурсантский проезд дом 3/5 корпус 1 
Год газификации/реконструкции: 1958/2017

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 10,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 8,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 24,65,67,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Система вентиляции

кв.№ 74,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 353/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 3,6,12,14,20,23,24,25,31,44,62,66,75,78,84,161,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 30,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№8, кв.№9, кв.№16, кв.№18, кв.№22, кв.№26,

кв.№30, кв.№33, кв.№36, кв.№37, кв.№38, кв.№40, кв.№41,

кв.№43, кв.№44, кв.№46, кв.№47, кв.№49, кв.№50, кв.№51,

кв.№57, кв.№58, кв.№60, кв.№64, кв.№66, кв.№68, кв.№69,

кв.№73, кв.№78, кв.№85, кв.№88, кв.№90, кв.№92, кв.№93,

кв.№97, кв.№98, кв.№107, кв.№109, кв.№116, кв.№117,

кв.№118, кв.№120, кв.№129, кв.№133, кв.№136, кв.№137,

кв.№138, кв.№142, кв.№148, кв.№149, кв.№157, кв.№160,

кв.№163, кв.№165, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 335/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

1-й Краснокурсантский проезд дом 3/5 корпус 10 
Год газификации/реконструкции: 1958/2018

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 1,6,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 4,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 4,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 6, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.162 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№8, кв.№9, кв.№10, кв.№13, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 335/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 380/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

1-й Краснокурсантский проезд дом 3/5 корпус 11 
Год газификации/реконструкции: 1947/2015

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 2,20,22,27,28,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 329,332,357,359,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 6,45,373,374,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 340,351,363,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 342, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 353, Газопровод не окрашен: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.184 Окрасить газопровод водостойким лакокрасочным материалом

кв.№ 340,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
5

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 380/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 43,335,342,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 380,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 38,379,384,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 5,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 13,14,41,44,333,358,374,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№

1,2,6,7,8,10,11,16,37,45,332,334,342,351,361,364,382,383,384,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 5,348,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 380/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

9 подъезд
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
2

Перенести электропроводку на расстояние не менее 400 мм. от

газопровода

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№3, кв.№8, кв.№10, кв.№15, кв.№23, кв.№24,

кв.№26, кв.№28, кв.№33, кв.№35, кв.№39, кв.№44, кв.№331,

кв.№332, кв.№333, кв.№334, кв.№336, кв.№337, кв.№340,

кв.№342, кв.№344, кв.№345, кв.№348, кв.№352, кв.№357,

кв.№365, кв.№368, кв.№372, кв.№373, кв.№375, кв.№377,

кв.№379, кв.№380, кв.№381, кв.№382, кв.№384, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 381/4

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

1-й Краснокурсантский проезд дом 3/5 корпус 11 
Год газификации/реконструкции: 1961/2023

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Система вентиляции

кв.№ Кухня 8, 
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
1

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

Кухня 17, Кухня 2, Кухня 20, Кухня 24, Кухня 26, Кухня 3, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 345/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

1-й Краснокурсантский проезд дом 3/5 корпус 14 
Год газификации/реконструкции: 1958/1958

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 2,6,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 3,9,27,38,42,55,61,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 57,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
2

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 38,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 22,57,59,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 345/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 2,3,37,49,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 22,26,29,49,54,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 56,61,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 3,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 3,6,8,12,14,17,19,29,36,38,56,59,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№2, кв.№4, кв.№5, кв.№6, кв.№9, кв.№12, кв.№15,

кв.№20, кв.№22, кв.№24, кв.№25, кв.№28, кв.№30, кв.№31,

кв.№33, кв.№34, кв.№35, кв.№37, кв.№40, кв.№41, кв.№42,

кв.№43, кв.№44, кв.№49, кв.№51, кв.№52, кв.№53, кв.№55,

кв.№56, кв.№57, кв.№59, кв.№60, кв.№61, кв.№63, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 345/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

1-й Краснокурсантский проезд дом 3/5 корпус 15 
Год газификации/реконструкции: 1958/1958

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 9,11,13,28,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 8,38,54,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 42,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 36,59,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 20,51,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
3

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 37,39,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 4,9,21,30,38,40,46,51, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 2,8,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
6

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 21,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
7 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 8,20,27,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 13,14,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 6,47,49,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 14,50,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 38,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

кв.№ 29,53,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
4

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 40,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 2,10,11,13,16,28,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№9, кв.№12, кв.№16, кв.№19, кв.№20, кв.№22, кв.№27,

кв.№31, кв.№32, кв.№37, кв.№38, кв.№39, кв.№42, кв.№43,

кв.№45, кв.№47, кв.№48, кв.№49, кв.№51, кв.№53, кв.№54,

кв.№57, кв.№58, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 334/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

1-й Краснокурсантский проезд дом 3/5 корпус 9 
Год газификации/реконструкции: 1958/2010

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 2,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
1

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

Подключение газового прибора

кв.№ 2,6,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 12,13,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
2

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 3,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 334/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 1,4,6,11,13,15,16,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№4, кв.№6, кв.№7, кв.№14, кв.№15, кв.№16,

кв.№17, кв.№18, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 346/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

1-й Краснокурсантский проезд дом 5/7 
Год газификации/реконструкции: 1968/2005

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 3,13,25,55,59,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 7,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 7,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 54,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 54, Газопровод проложен по полу: ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.83
Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 45,
Посторонние предметы на газопроводе: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.20
4 Требуется освободить газопровод от посторонних предметов

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 346/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 3,22,29,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 3,5,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 5,10,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 7,25,27,48,54,59,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№3, кв.№4, кв.№6, кв.№9, кв.№14, кв.№20,

кв.№21, кв.№22, кв.№26, кв.№28, кв.№30, кв.№33, кв.№34,

кв.№38, кв.№42, кв.№45, кв.№46, кв.№49, кв.№51, кв.№52,

кв.№53, кв.№56, кв.№57, кв.№58, кв.№59, кв.№60, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 346/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 346/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

1-й Краснокурсантский проезд дом 7А 
Год газификации/реконструкции: 1955/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 14,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 9,18,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Система вентиляции

кв.№ 2,5,17,18,20,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№3, кв.№4, кв.№8, кв.№10, кв.№11, кв.№12,

кв.№13, кв.№14, кв.№15, кв.№16, кв.№17, кв.№18, кв.№19,

кв.№22, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 346/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Кабельная улица дом 10 
Год газификации/реконструкции: 1958/2007

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 41,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 36,66,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 18,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 14,20,29,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 14,18,20,29,36,69,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 32,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 7,14,18,33,38,40,43,69,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№6, кв.№7, кв.№11, кв.№13, кв.№17, кв.№20,

кв.№21, кв.№23, кв.№24, кв.№28, кв.№29, кв.№30, кв.№32,

кв.№33, кв.№39, кв.№43, кв.№45, кв.№53, кв.№54, кв.№55,

кв.№56, кв.№65, кв.№66, кв.№67, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главного инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 347/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Кабельная улица дом 15 
Год газификации/реконструкции: 1952/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 4,36,44,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,13,51,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Подключение газового прибора

кв.№ 4,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
1

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№3, кв.№8, кв.№9, кв.№14, кв.№20, кв.№26, кв.№29,

кв.№30, кв.№32, кв.№33, кв.№37, кв.№38, кв.№43, кв.№44,

кв.№45, кв.№50, кв.№51, кв.№55, кв.№60, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главного инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 347/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 348/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Кабельная улица дом 6 
Год газификации/реконструкции: 1973/1973

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 22,29,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 95,96,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 42,97,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 21,40,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
4

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 64,
Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7
1

Предусмотреть защитный экран или выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки, смонтировав кран  в

соответствии с техническими требованиями в местах, которые

не будут омываться продуктами сгорания

кв.№ 94,97,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 348/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 27,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 7,40,97,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
5

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 97,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
6

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 28,67,68,72,93, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.167 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 84,
Посторонние предметы на газопроводе: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.20
8 Требуется освободить газопровод от посторонних предметов

кв.№ 9,10,15,16,22,24,25,27,37,41,60,75,78,79,84,85,88,94,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
9

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 7,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 15,47,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
11

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 22,23,86,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 37,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 23,29,42,86,
Гибкая подводка соприкасается с газопроводом (замечание)

*возможно пробитие гибкой подводки блуждающими токами
3

Установить гибкую подводку, обладающую термостойкостью

не ниже 120 градусов с дополнительным ПВХ покрытием

силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 348/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 19,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 19,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 16,28,33,36,40,42,52,89,90,93,94,97,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 60,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 348/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 05.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№2, кв.№9, кв.№11, кв.№14, кв.№16, кв.№17, кв.№19,

кв.№20, кв.№23, кв.№25, кв.№29, кв.№30, кв.№34, кв.№37,

кв.№40, кв.№44, кв.№51, кв.№55, кв.№59, кв.№71, кв.№73,

кв.№77, кв.№81, кв.№84, кв.№85, кв.№89, кв.№91, кв.№92,

кв.№93, кв.№95, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)
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(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 348/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 1/2 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 33,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 3,10,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 3,36,39,44,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 4,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 30,61,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 17,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 348/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 31,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 24,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 24,29,31,32,38,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 7,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 32, Гибкая подводка подлежит замене2
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 19,26,36,39,62,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляры со стороны фасада здания не заделаны: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2

Заделать футляры в соответствии с техническими

требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)
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Николаевна
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Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 348/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№1, кв.№2, кв.№4, кв.№8, кв.№11, кв.№15, кв.№16,

кв.№22, кв.№24, кв.№25, кв.№26, кв.№29, кв.№30, кв.№31,

кв.№32, кв.№34, кв.№35, кв.№36, кв.№37, кв.№39, кв.№43,

кв.№44, кв.№46, кв.№48, кв.№49, кв.№52, кв.№53, кв.№54,

кв.№55, кв.№56, кв.№58, кв.№60, кв.№61, кв.№62, кв.№64, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 13 
Год газификации/реконструкции: 1970/2006

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 36,57,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 7,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 13,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 6,7,25,28,30,32,37,58,69,72,79,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 26,41,47,53,60,68,76,83,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 72,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 43,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 19,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 28,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 69,71,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 58,
Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.34.10
1

Произвести ремонт или замену газового прибора силами

специализированной организации. Пользоваться газовым

прибором до устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции

кв.№ 1,6,7,9,10,12,15,19,28,30,39,41,42,51,55,65,66,72,79,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№8, кв.№9, кв.№11, кв.№13, кв.№16, кв.№18,

кв.№22, кв.№23, кв.№24, кв.№25, кв.№26, кв.№31, кв.№32,

кв.№33, кв.№34, кв.№35, кв.№40, кв.№43, кв.№44, кв.№45,

кв.№47, кв.№50, кв.№56, кв.№57, кв.№65, кв.№67, кв.№68,

кв.№70, кв.№75, кв.№80, кв.№83, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 354/1

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 15 
Год газификации/реконструкции: 1967/1967

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 39,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 5,38,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 97,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 35,
Газовый кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ:

ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.21; СП 42-101-2003 п. 10.218, 10.220
2

Провести работы по установке газового крана в соответствии с

техническими требованиями

кв.№ 60,
Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.2
3

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки

кв.№ 23,44,83, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 18, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 46,
На опуске перед прибором установлено два газовых крана

(лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

кв.№ 21,23,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
7 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 4,5,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
8

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 35,56,88,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
9

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 13,24,44,48,60,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 44,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 61,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 18,48, Гибкая подводка подлежит замене3
Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 52,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО
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(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 358/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 5,13,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№2, кв.№3, кв.№4, кв.№5, кв.№8, кв.№14, кв.№15,

кв.№17, кв.№18, кв.№19, кв.№23, кв.№25, кв.№26, кв.№27,

кв.№31, кв.№32, кв.№33, кв.№34, кв.№40, кв.№45, кв.№47,

кв.№49, кв.№50, кв.№52, кв.№55, кв.№61, кв.№65, кв.№67,

кв.№69, кв.№73, кв.№74, кв.№75, кв.№77, кв.№79, кв.№80,

кв.№84, кв.№86, кв.№88, кв.№91, кв.№94, кв.№95, кв.№96,

кв.№98, кв.№99, кв.№100, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 338/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 16 
Год газификации/реконструкции: 1964/1964

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 71,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 71,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 32,41,49,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
3

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 77,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
4

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 23,28,31,35,38,39,71,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 29,33,53,66,80,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 338/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 30,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 23,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 6,11,16,19,22,34,39,48,49,56,65,73, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.165 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 13,18, Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.166 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 3,30,62,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
7

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 42,65,
Футляр заделан не по ТУ: ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП

42-101-2003 п 10.213 10.214
8 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 4,8,10,11,28,31,32,33,36,56,66,67,70,71,79,80,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
9

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 45,51,52,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
10

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 23,32,45,77,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 52,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Газовая плита(варочная панель, духовой шкаф)

кв.№ 6,
Газовая плита в антисанитарном состоянии: Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.4.19, ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газовый прибор в надлежащее санитарное состояние

или заменить прибор на новый силами специализированной

организации. Пользоваться газовым прибором до устранения

нарушения ЗАПРЕЩЕНО

Система вентиляции
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 338/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 31,35,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 11,23,30,36,41,43,47,53,71,77,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 6,50,65,74,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№1, кв.№7, кв.№8, кв.№10, кв.№11, кв.№17, кв.№19,

кв.№20, кв.№21, кв.№24, кв.№31, кв.№34, кв.№39, кв.№43,

кв.№51, кв.№52, кв.№54, кв.№58, кв.№65, кв.№74, кв.№75,

кв.№76, кв.№78, кв.№79, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 338/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 02.10.2023

форма 1.8

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 17 
Год газификации/реконструкции: 1968/1968

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 44,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 28,41,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 8,57,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
3

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 8,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
1

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 1,41,43,51,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 350/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 03.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
2 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№5, кв.№8, кв.№13, кв.№33, кв.№43, кв.№45, кв.№63,

кв.№72, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 19 
Год газификации/реконструкции: 1966/2020

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 62,63,111,113,115,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 41,47,80,100,102,104,113,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 36,60,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 22,85,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

Система вентиляции

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 361/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 04.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 5,11,15,22,36,38,40,41,47,59,62,63,66,70,96,102,113,115,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
1

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№12, кв.№13, кв.№17, кв.№19, кв.№20, кв.№21,

кв.№22, кв.№24, кв.№33, кв.№34, кв.№39, кв.№40, кв.№41,

кв.№42, кв.№43, кв.№44, кв.№45, кв.№48, кв.№52, кв.№53,

кв.№54, кв.№58, кв.№68, кв.№69, кв.№71, кв.№74, кв.№75,

кв.№78, кв.№84, кв.№85, кв.№86, кв.№89, кв.№93, кв.№95,

кв.№103, кв.№104, кв.№105, кв.№108, кв.№110, кв.№111,

кв.№112, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 24А 
Год газификации/реконструкции: 1958/1958

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 14,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 39,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 14,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 39,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 6,18,26, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.163 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 39,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
4

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

Подключение газового прибора

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 368/3

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 7,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

Внутридомовые нарушения

подъезды 1, 2, 3 Требуется вынос газопровода из подъезда (вводные участки)1
Предусмотреть проведение данных работ при капитальном

ремонте внутридомовой системы газоснабжения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
2

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
3 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№4, кв.№5, кв.№6, кв.№17, кв.№21, кв.№24, кв.№25,

кв.№27, кв.№34, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 26 
Год газификации/реконструкции: 1972/1972

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 81,88,
В помещении кухни оборудовано спальное место: Приказ №

1614/пр от 05.12.2017 п.6.21
1

Не допускать использование газифицированного помещения

для сна и отдыха

кв.№ 1,37,44,65,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 91,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 3,7,15,23,27,35,37,51,59,67,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 16,18,27,51,52,56,59,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 27,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
4

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 15,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
5

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 12,51,53,81,85,94,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 20,21,83,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 74,85,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 3,4,11,19,23,29,30,33,42,44,51,52,57,59,75,79,81,90,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

кв.№ 85,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 363/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 10.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№9, кв.№10, кв.№17, кв.№18, кв.№21, кв.№24, кв.№27,

кв.№36, кв.№37, кв.№38, кв.№41, кв.№42, кв.№43, кв.№48,

кв.№49, кв.№50, кв.№51, кв.№56, кв.№62, кв.№64, кв.№66,

кв.№67, кв.№69, кв.№70, кв.№78, кв.№80, кв.№82, кв.№85,

кв.№86, кв.№88, кв.№92, кв.№93, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 7 
Год газификации/реконструкции: 1960/2002

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 29,

Газифицированное помещение в антисанитарном состоянии

(захламлено и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.4.18,

ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
1

Привести газифицированное помещение в надлежащее

санитарное состояние. Пользоваться газовым прибором до

устранения нарушения ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 11,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
2

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 11,14,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
3

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 22,26,35,43,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 5,14,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (за холодильником или другими

электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 4,
Газовый кран на стояке недоступен для обслуживания: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 4,5,11,15,37,42, Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.164 Закрепить газопровод силами специализированной организации

кв.№ 42,

Футляр не заделан (пересечение со строительными

конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п

10.213 10.214
5 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

кв.№ 9,18,22,43,44,45,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
6

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 43,44,
Газопровод проложен с нарушениями (резьбовые соединения до

запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
7

Привести газопровод в соответствие с нормативными

требованиями, выполнить переделку внутриквартирной газовой

разводки. Резьбовые соединения газопровода, смонтированного

при газификации строения,  заменить на сварные при

выполнении работ по капитальному ремонту внутридомовой

системы газоснабжения

кв.№ 27,42,45,47,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
8

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 25,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
1

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

Система вентиляции

кв.№ 4,14,18,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 11,13,22,43,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции
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07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 359/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 11.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 17,23,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
3

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

во всем доме
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№6, кв.№8, кв.№10, кв.№11, кв.№13, кв.№16, кв.№17,

кв.№19, кв.№20, кв.№22, кв.№24, кв.№28, кв.№29, кв.№35,

кв.№41, кв.№42, кв.№44, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 365/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

2-я Синичкина улица дом 9 
Год газификации/реконструкции: 1965/1965

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 43,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
1

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 43,76,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
1

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 76,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
2

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Система вентиляции

кв.№ 43,
Решетка вентиляционного канала загрязнена: Приказ № 1614/пр

от 05.12.2017 п.4.18
1

Очистить решетку вентиляционного канала, обеспечить

надлежащее состояние системы вентиляции в

газифицированном помещении. Обеспечить в

газифицированном помещении постоянный приток воздуха,

необходимый для корректной работы газовых приборов и

системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 365/5

на выявленные нарушения при проведении ТО от 16.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Срок службы внутридомового газового оборудования превышает

нормативный (30 лет): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от

14.05.2013 п. 8,10
1

Требуется провести техническое диагностирование

внутридомового газового оборудования с целью определения

остаточного ресурса или его замену (капитальный ремонт

внутридомовой системы газоснабжения)

Футляр со стороны фасада здания установлен не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213 10.214
2

Выполнить перемонтаж газопровода, установить футляр и

заделать его в соответствии с техническими требованиями

силами специализированной организации

Газовые приборы подлежащие замене

кв.№43, 
Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 360/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

Кому: ГБУ   "Жилищник района Лефортово"

На основании инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1614/пр, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и

газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления

Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования по адресу:

3-я Кабельная улица дом 2 
Год газификации/реконструкции: 1958/2001

выявлены следующие нарушения:

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

Газифицированное помещение

кв.№ 94,

Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой:

ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017

п.6.4
1

Привести газифицированное помещение в соответствие с

поэтажным планом БТИ. Перепланировку помещений (в т.ч.

установку ограждающих конструкций между

газифицированной кухней и жилой комнатой) согласовать в

Мосжилинспекции

кв.№ 30,37,97,136,
Отсутствует дверь в помещении кухни: ПП-508 от 25.10.2011 п.

9.25
2

Установить дверь между жилыми комнатами и

газифицированной кухней. Допускается отсутствие двери

между кухней и коридором при условии установки дверей во

всех жилых комнатах

Внутриквартирный газопровод

кв.№ 75,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758

от 02.11.2004 п. 3.9
1

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 79,97,125,

Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для

обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и

т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
2

Обеспечить постоянный свободный доступ к газовому крану

для его обслуживания и ремонта

кв.№ 21,125,138,

Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной

(фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе,

заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9
3

Обеспечить постоянный свободный доступ к газопроводу для

его обслуживания и ремонта

кв.№ 115,
Газопровод проложен в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7,

п.3.10
4

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода или выполнить переделку внутриквартирной

газовой разводки

Представитель

АО"МОСГАЗ"
(должность)

/                               /
(подпись)

Ковязин И.Е.
(Ф.И.О.)

Получено: Главный инженер Истратов В.М.
(дата,  должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

начальник СВДГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 2fecb5b4-8b71-4163-b027-310944942b92

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСГАЗ", Ковязин Иван Евгеньевич, Начальник службы 
по экспл. внутридомового газ. оборуд. по ЮВАО

07.11.23 14:46 
(MSK)

Сертификат 67BCE40046AF84874FAAD83CF3DD5DA6

УТВЕРЖДЕНО ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО", Попова Ольга 
Николаевна
Эл.доверенность №0c5adca9-bb81-4ecd-abac-22700311667d

15.11.23 18:53 
(MSK)

Сертификат 40FD4603862A3352B1716B0DB0DDC34E

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 360/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№ 103,122,143,
Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от

02.11.2004 п. 3.9
5

Перенести электропроводку (розетки, удлинители и т.д.) на

расстояние не менее 400 мм. от газопровода (гибкой подводки)

кв.№ 31,
Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые

соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19
6

Демонтировать лишние резьбовые соединения и обеспечить

подключение газового прибора в соответствии с нормативными

требованиями силами специализированной организации

Подключение газового прибора

кв.№ 23,29,33,45,

Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от

05.12.2017 п.6.2
1

Выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки,

смонтировать дополнительное отключающее устройство

силами специализированной организации

кв.№ 2,
Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям:

ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004
2

Заменить гибкую подводку силами специализированной

организации

кв.№ 17,126,137,
Гибкая подводка проложена в зоне мойки: ПП-758 от 02.11.2004

п. 3.10
3

Перенести мойку на расстояние не менее 300 мм. от

газопровода (гибкой подводки) или  выполнить переделку

внутриквартирной газовой разводки

Система вентиляции

кв.№ 30,74,76,86,99,124,138,144,

Вентиляционный канал в помещении кухни недоступен (заделан,

заклеен, за мебелью и т.д.): Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.3,

ПП-170 от 27.09.2003 п.5.7.8; ПП- 410 от 14.05.2013 п.77 а, б
1

Обеспечить доступ к вентиляционному каналу, установить

вентиляционную решетку. Обеспечить приток воздуха в

газифицированное помещение. Вентиляция в

газифицированном помещении должна быть естественной.

Пользоваться газовым прибором до устранения нарушения

ЗАПРЕЩЕНО

кв.№ 17,25,31,37,65,75,94,96,97,98,107,115,119,120,128,137,

Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка,

электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758

от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3
2

Демонтировать воздухоотводящий патрубок от вытяжного

зонта (электровентилятор), установить вентиляционную

решетку. Допустима установка рециркуляционной вытяжки без

воздуховода. Вентиляция в газифицированном помещении

должна быть естественной. Обеспечить в газифицированном

помещении постоянный приток воздуха, необходимый для

корректной работы газовых приборов и системы вентиляции

Внутридомовые нарушения

Во всём доме.
Футляр со стороны фасада здания заделан не по ТУ: ПП-758 от

02.11.2004 п 3.4; СП 42-101-2003 п 10.213, 10.214
1 Заделать футляр в соответствии с техническими требованиями
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СВДГО ЮВАО УЭВДГО

АО"МОСГАЗ"
Уведомление № 360/2

на выявленные нарушения при проведении ТО от 06.10.2023

форма 1.8

№ п.п.
Месторасположение

(кв., подъезд и т.д.)
Выявленные нарушения Необходимые мероприятия

кв.№5, кв.№12, кв.№15, кв.№19, кв.№20, кв.№24, кв.№29,

кв.№31, кв.№32, кв.№38, кв.№41, кв.№43, кв.№58, кв.№60,

кв.№66, кв.№70, кв.№71, кв.№72, кв.№73, кв.№76, кв.№78,

кв.№86, кв.№90, кв.№91, кв.№94, кв.№99, кв.№104,

кв.№106, кв.№107, кв.№109, кв.№112, кв.№129, кв.№131,

кв.№135, кв.№136, кв.№143, кв.№145, кв.№147, 

Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока

эксплуатации
1

Заменить газовые приборы на новые силами

специализированной организации

 

Вам необходимо направить в адрес собственников (нанимателей) жилых помещений уведомления установленного образца (прилагаются) о выявленных нарушениях и обеспечить контроль их

устранения. Об устранении нарушений сообщить в АО «МОСГАЗ» по адресу электронной почты: vdgo@mos-gaz.ru

 

Для устранения нарушений в эксплуатации внутридомового газопровода и запорной арматуры, как лицу ответственному за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Вам необходимо

направить в АО «МОСГАЗ» заявку на проведение работ.

 

В соответствии с п.5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, Вам необходимо обеспечить надлежащее

содержание дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов.
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